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Albumi téhis Nimetus Markus
30.6.13.EL.01 ALBUM 01. TUGEVVOOL
Téhis | Hulk | Muudatus Teostas Kuupdev
Tellija Objekt - .
AEl i HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD,
Kvaliteedikontroll JOELAH TM E L / /V A M A E KULA
Igor Kngs VALLAVALITSUS
Projeun (huvitatud isik: [ Ess— KARSA JA PEETRI KINNISTUTE [
KALEV LEHTLA) ELEKTRIVARUSTUS
Kontrollis Projekteerija | Projekteerija Joonis A/b t / t /
o ELECTRIC 00 umite foetei
Igor Knos Fizi?gi.:ﬁﬁ/ﬁﬂﬁﬁif Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
fias S0.08.2019 Y7252 1387 30.6.13.E.LOETELY PP 111




| Joonise tahis | Nimetus | Mirkus
OBJEKT 01. HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALLA, KARSA JA
PEETRI KINNISTU
ALBUM 01 KARSA JA PEETRI KINNISTUTE ELEKTRIVARUSTUS, TUGEVVOOL
30.6.13-TL TITELLEHT
30.6.13-EI-AL ALBUMITE LOETELU
30.6.13-EI-SIS SISUKORD
30.6.13-EI-SEL SELETUSKIRI
30.6.13-ELV-SP | SPETSIFIKATSIOON
30.6.13-ELV-KK | PROJEKTI KOOSKOLASTUSTE KOONDTABEL
30.6.13-ELV-1.1.1 | KOMPLEKTALAJAAMA ,NR.1, PESA TEE®, HEKA 1SB ELEKTRILINE
SKEEM
30.6.13-ELV-2.1.1 | KOMPLEKTALAJAAMA ,NR.1, PESA TEE® HEKA 1SB PAIGALDAMINE
30.6.13-ELV-2.1.2 | KOMPLEKTALAJAAMA ,NR.1, PESA TEE® SIDUMINE JA
ASENDIPLAAN.)
30.6.13-ELV-3.1.1 | TRANSIITKILPIDE TK1 JA LITUMISKILPIDE ELEKTRILISED SKEEMID
30.6.13-ELV-3.1.2 | TRANSIITKILPIDE TK2,TK3, TK4, TK5, JA LITUMISKILPIDE
ELEKTRILISED SKEEMID
30.6.13-ELV-3.1.3 | TRANSIITKILPIDE TK6, TK7 JA LITUMISKILPIDE ELEKTRILISED
SKEEMID
30.6.13-ELV-3.1.4 | TRANSIITKILPIDE TK25.2, TK25.3 JA LITUMISKILPIDE ELEKTRILISED
SKEEMID
30.6.13-ELV-3.1.5 | TRANSIITKILPIDE TK25.1 JA LITUMISKILPIDE ELEKTRILISED
SKEEMID
30.6.13-ELV-1.2.1 | KOMPLEKTALAJAAMA ,NR.2, PESA TEE® HEKA 1SB ELEKTRILINE
SKEEM
30.6.13-ELV-2.2.1 | KOMPLEKTALAJAAMA ,NR.2, PESA TEE® HEKA 1SB PAIGALDAMINE
30.6.13-ELV-2.2.2 | KOMPLEKTALAJAAMA ,NR.2, PESA TEE® SIDUMINE JA
ASENDIPLAAN
30.6.13-ELV-3.2.1 | TRANSIITKILPIDE TK8 JA LITUMISKILPIDE ELEKTRILISED SKEEMID
Téhis | Hulk | Muudatus Teostas Kuupaev
Tellija Objekt
Kvaliteedikontroll J 0 EL A HTME HAR JU MAAKON_D, JOELA.HTME VALD,
o knds VALLAVALITSUS LIVAMAE KULA, VALINE ELEKTRIVARUSTUS
(huvitatud isik: K. ]
Projektiut LEHTLA) flosa KARSA JA PEETRI KINNISTUTE £
ELEKTRIVARUSTUS
Kontrollis Projekteerija | Projekteerija Joonis .
Koostas ELECTRIC 0[] Slsa/dus
N Reg. Nr.12410324
lgor Knos http:/felectric.ce/ Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
s e 5725 19867 30.6.13.E.sis PP 1/2




| Joonise tahis | Nimetus | Mirkus
30.6.13-ELV-3.2.2 | TRANSIITKILPIDE TK9, TK10, TK11, TK12, TK13, TK14, TK15, TK16,
TK17, TK18, TK19, TK20, TK21, TK22, TK23, TK24.1, TK24.2, JA
LITUMISKILPIDE ELEKTRILISED SKEEMID
30.6.13-ELV-4 0,4 kV ELEKTRIVARUSTUSE SKEEM
30.6.13-ELV-5 10 kV KAABELLIINIDE UHENDUSSKEEM
30.6.13-ELV-6 ELEKTRIVALISVORKUDE PLAAN
Tahis | Hulk | Muudatus Teostas Kuupdev
Tellija Objekt
Kvaliteedikontroll JOELAHTME HAR. JU MAAKON_D, JOELAHTME VALD,
oo s VALLAVALITSUS LIVAMAE KULA, VALINE ELEKTRIVARUSTUS
(huvitatud isik: K. ]
Projektjunt LEHTLA) Eiosa KARSA JA PEETRI KINNISTUTE £
ELEKTRIVARUSTUS
Kontrollis Projekteerija | Projekteerija Joonis .
Koostas ELECTRIC 0[] Slsa/dus
. Reg. Nr.12410324
Igor Knd$ http://electric.ee/ Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
s e 5725 19867 30.6.13.E.sis PP 2/2




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik | Hulk | Mérkus
KOMPLEKTALAJAAM HEKA 1SB
1. SEEST TEENINDATAV BETOONKORPUSEGA, OL_IKOGURIGA JA
KAABLIKELDRIGA KOMPLEKTALAJAAM 1-LE JOUTRAFOLE, TUUP HEKA
1SB, VASTAVALT JOONISTELE ELV-1.1.1, ELV-2.1.1; VALISVIIMISTLUS kpl 1 HARJU ELEKTER
— HALLIKAS GRANIITKILLUSTIK; A/J KRUNDI PLANEERING - VT. JOONIS
ELV-2.1.2
2. SEEST TEENINDATAV BETOONKORPUSEGA, OLJKOGURIGA JA
KAABLIKELDRIGA KOMPLEKTALAJAAM 1-LE JOUTRAFOLE, TUUP HEKA
1SB, VASTAVALT JOONISTELE ELV-1.2.1, ELV-2.2.; VALISVIIMISTLUS - kpl 1 HARJU ELEKTER
HALLIKAS GRANITKILLUSTIK; A/J KRUNDI PLANEERING - VT. JOONIS
ELV-2.2.2
3. JOUTRAFO 10/0,4KV 630KVA; MAHISTE UHENDUS DYN-11, ” 5
HOONESISE-SEKS PAIGALDUSEKS
4. ISOLEERITUD NURKLIIDE 400/630A LABIVIIKUDEGA 20KV
ELEGAASIISOLATSIOONIGA JAOTLALE, KAABLILE AL-3X240MM2; RICS kpl 4 RAYCHEM
5133
5. ISOLEERITUD NURKLIIDE 250A LABIVIIKUDEGA 20KV
ELEGAASIISOLATSIOONIGA kpl 2 RAYCHEM
JAOTLALE, 35MM?2 KAABLILE 6/10KV; RSES 5203-R
6. TSINGITUD LATT-TERAS 40X4MM m arvestab to6votja
7.
8. A/J PAIGALDAMINE, KRUNDI HEAKORRASTAMINE TOODE JA
MATERJALIDE
kpl MAHUD - VT. SE-
LETUSKIRJA OSAS
arvestab to6votja
9. PLASTTORU @ 140 MM, L=1M KAABLITE
VALJAVIIGUD
tk A/
KAABLIKELDRIST
arvestab toovotja
10. PAEKILLUSTIK m3 10
11. RELEEKAITSE SATETE REGULEERIMINE- VASTAVALT RELEEKAITSE OSA kol
JOONISTELE p
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Tella Oojekt HARJU MAAKOND
Kvaliteedikontrol JOEL/THTME VALD, LIVAMAE
JOELAHTME KULA, VALINE
or Ko VALLAVALITSUS ELEKTRIVARUSTUS
Projekijunt (huvitatud isik: K. | Erosa KARSA JA PEETR/
LEHTLA) KINNISTUTE
ELEKTRIVARUSTUS E
Kontrollis Projekteerija Joonis . )
i Spetsifikatsioon
Koostas ELECTRIC OU
Reg. Nr.12410324
Igor Kn6s 5 http://electric.ee/ Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
o ismée tee 141, Tallinn
Kirjutas 10.03.2014 +37252 198 97 14.2' 14.E.Sis TPR 2/ 4




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik | Hulk | Mérkus
|12 L
10KV JA 0,4KV KAABELLIINID
13. | AL-SOONTEGA KAABEL AHXAMK-W-20KV 3X240MM2 (KINNISTU PIIRINI) | m | 1650 | DRAKA
14. | AL-SOONTEGA KAABEL AXPK-1KV 4X240MM m | 1500 | DRAKA
15. | AL-SOONTEGA KAABEL AXPK-1KV 4X300MM m | 620 | DRAKA
16. | AL-SOONTEGA KAABEL AXPK-1KV 4X25MM? m | 950 | DRAKA
17. | AL-SOONTEGA KAABEL AXPK-1KV 4X35MM? m | 10 | DRAKA
18. | MCMK 2X2,5/2,5 m | 50 | DRAKA
19. l g)gg/ OTSAMUHV KAABLILE AHXAMK-W-20 3X240; POLT-24D/3XI-HA- | 4 | RAYCHEM
20. | JOOTEVABA MAANDUSJUHTME UHENDUSKOMPLEKT SMOE 62600 kel | 1 | RAYCHEM
21. | OTSAMUHV KAABLITELE AXPK-1KV 4X240 MM2 , EPKT tk | 30 | RAYCHEM
22 | OTSAMUHV KAABLITELE AXPK-1KV 4X300 MM2 , EPKT tk | 12 | RAYCHEM
23. | OTSAMUHV 1KV KAABLILE, KUNI A-4X35MMg, EPKT tk arvestab t06votja
24. | KAABLIKINGAD KAABLILE AXPK-1KV 4X240MM2 tk | 30 | RAYCHEM
25| KAABLIKINGAD KAABLILE AXPK-TKV 4X300MM2 tk | 12 | RAYCHEM
26. | KAABLIKINGAD 1KV KAABLILE, KUNI A-4X35MM2 t arvestab t06votja
27 | POLUETULEENIST KAABLIKATTEPLAAT 1-LE KAABLILE m arvestab t06votja
28. | SAMA, 2-LE KAABLILE m arvestab toovotja
20. | POLUETULEENIST KAABLIMARGISTUSLINT, 1-LE KAABLILE m arvestab 106votja
30. | SAMA, 2-LE KAABLILE m arvestab toovotja
31. | PLASTTORU @ 140 MM m arvestab toovotja
32. | PLASTTORU @ 75 MM m arvestab t06votja
33, | LIV m3
34. | TRANSITKILP TK1, VT. JOONIS ELV-3.1.1; (2-LE SISENEVALE LIINILE
+1-LE VALJUNDILE LATTIDELT) kpl | 1| HARJUELEKTER
35. | LITUMISKILP LK1, VT. JOONIS ELV-3.1.1 (PEAKAITSELULITI, 2-TARIIFNE
KAHESUUNALINE ARVESTI JA PROGRAMMKELL) kpl |1 | HARJUELEKTER
36. | MOODUKILP MKT, VT. JOONIS ELV-3.1.1 (PEAKAITSELULIT], 2-TARIIFNE
ARVESTI JA PROGRAMMKELL, 1 VALJUND) kpl |1 | HARJUELEKTER
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Tellj Objekt HARJU MAAKOND
Kvaliteedikontrol JOEL/THTME VALD, LIVAMAE
JOELAHTME KULA, VALINE
or Ko VALLAVALITSUS ELEKTRIVARUSTUS
Projektijut (huvitatud isik: K. | erosa KARSA JA PEETRI
LEHTLA) KINNISTUTE
ELEKTRIVARUSTUS E
Kontrollis Projekteerija Joonis . )
) Spetsifikatsioon
Koostas ELECTRIC OU
Reg. Nr.12410324
Igor Kn6s 5 http://electric.ee, Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
o ismée tee 141, Tallinn
Kirjutas 10.03.2014 +37252 198 97 14.2. 14.E.SIS TPR 3/ 4




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik | Hulk | Mérkus
37. | TRANSITKILP TK2,TK3, TK4, TK5, VT. JOONIS ELV-3.1.2; (2-LE
SISENEVALE LIINILE +1-LE VALJUNDILE LATTIDELT) kol |4 | HARJU ELEKTER
38, | LITUMISKILP LK2, LK3, LK4, LK5 VT. JOONIS ELV-3.1.3
(PEAKAITSELULIT, 2-TARIFNE KAHESUUNALINE ARVESTI JA kol | 4 | HARJU ELEKTER
PROGRAMMKELL)
39, | MOODUKILP MK2.1, MK2.2, MK3.1, MK3.2, MKa.1, MK 2, MK5. 1,
MK5.2 VT. JOONIS ELV-3.1.1 (PEAKAITSELOLITI, 2-TARIFNE ARVESTI | kpl | 8 | HARJU ELEKTER
JA PROGRAMMKELL, 3 VALJUNDID)
40. | TRANSITKILP TK6.TK7, VT. JOONIS ELV-3.1.3; (2-LE SISENEVALE
LINILE +1-LE VALJUNDILE LATTIDELT) __ kol | 2 | HARJUELEKTER
21, | LITUMISKILP LK, LK7 VT. JOONIS ELV-3.1.3 (PEAKAITSELULIT], 2-
TARIIFNE KAHESUUNALINE ARVESTI JA PROGRAMMKELL) kpl |2 | HARJUELEKTER
42. | MOODUKILP MK6.1, MK6.2, MK7.1, MK7.2 VT. JOONIS ELV-3.1.3
(PEAKAITSELULITI, 2-TARIFNE ARVESTI JA PROGRAMMKELL, 4 kol | 4 | HARJU ELEKTER
VALJUNDID)
43. | TRANSITKILP TK25.2,TK25.3, VT. JOONIS ELV-3.1.4; (2-LE SISENEVALE
LINILE +1-LE VALJUNDILE LATTIDELT) __ kol | 2 | HARJUELEKTER
44, | LITUMISKILP LK25 2, LK25.3 VT. JOONIS ELV-3.1.4 (PEAKAITSELULITI
2-TARIFNE KAHESUUNALINE ARVESTI JA PROGRAMMKELL) kol | 2 | HARJUELEKTER
45| MOODUKILP MK25.2, MK25.3 VT. JOONIS ELV-3.1.4 (PEAKAITSELULITI
2-TARIIFNE ARVESTI JA PROGRAMMKELL, 1 VALJUND) kpl |2 | HARJU ELEKTER
46. | TRANSITKILP TK25.1, VT. JOONIS ELV-3.15; (2-LE SISENEVALE LIINILE
+1-LE VALJUNDILE LATTIDELT) ._ kol | T | HARJUELEKTER
47. | LITUMISKILP LK25 1, VT. JOONIS ELV-3.1.5 (PEAKAITSELULITI, 2-
TARIIFNE KAHESUUNALINE ARVESTI JA PROGRAMMKELL) kpl |1 | HARJUELEKTER
48| MOODUKILP MK25.1, VT. JOONIS ELV-3.1.5 (PEAKAITSELULITI, 2-
TARIIFNE ARVESTI JA PROGRAMMKELL, 2 VALJUND) kpl |1 | HARJUELEKTER
49. | TRANSITKILP TK8, VT. JOONIS ELV-3.2.1; (2-LE SISENEVALE LINILE
+1-LE VALJUNDILE LATTIDELT) kpl |1 | HARJUELEKTER
50. | LITUMIS, MOODUKILP LK/MK8, VT. JOONIS ELV-3.2.1
(PEAKAITSELULITI, 2-TARIFNE ARVESTI JA PROGRAMMKELL, 4 kol | 1 | HARJU ELEKTER
VALJUNDID)
51. | TRANSITKILP TKO, TK10, TK11, TK12, TK13, TK14, TK15, TK16, TK17,
TK18, TK19, TK20, TK21, TK22, TK23, TK24.1, TK24.2, VT. JOONISELV- | kpl | 17 | HARJU ELEKTER
3.2.2: (2-LE SISENEVALE LINILE +1-LE VALJUNDILE LATTIDELT)
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Tellj Objekd HARJU MAAKOND
Kvaliteedikontrol JOEL/THTME VALD, LIVAMAE
JOELAHTME KULA, VALINE
oo s VALLAVALITSUS ELEKTRIVARUSTUS
Projektijut (huvitatud isik: K. | erosa KARSA JA PEETRI
LEHTLA) KINNISTUTE
ELEKTRIVARUSTUS E
Kontrollis Projekteerija Joonis . )
i Spetsifikatsioon
Koostas ELECTRIC OU
Reg. Nr.12410324
Igor Kn6s 5 http://electric.ee/ Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Kirjutas 10.03.2014 ismée tee 141, Tallinn .
+372 52 198 97 14.2.14.E.sis TPR 4/4




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik | Hulk | Mérkus
52. LITUMIS, MOODUKILP LK/MK9, LK/MK10, LK/MK11, LK/MK12,
LK/MK13, LK/MK14, LK/MK15, LK/MK16, LK/MK17, LK/MK18, LK/MK19,
LK/MK20, LK/MK21, LK/MK22, LK/MK23, LK/MK24.1, LK/MK24.2, VT. kpl 17 HARJU ELEKTER
JOONIS ELV-3.2.2 (PEAKAITSELULITI, 2-TARIIFNE ARVESTI JA
PROGRAMMKELL, 1 VALJUND)
Mérkused:
1. Muud vajalikud materjalid ja seadmed arvestab t6ovotja
2. Alajaama paigaldamisega, alajaama krundi planeerimise ja juurdesdidutee ehitamisega seotud materjalide ja
to6de mahtusid vt. projekti seletuskirja 0sas.
3. Vilisvalgustuse spetsifikatsioon arvestatakse eriprojektiga.
4. Reoveepumpla kilbi spetsifikatsioon arvestatakse eriprojektiga
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
ella Objek HARJU MAAKOND
Kvaliteedikontrol JOELAHTME VALD, LIVAMAE
JOELAHTME KULA, VALINE
lgor K VALLAVALITSUS ELEKTRIVARUSTUS
Projektijut (huvitatud isik: K. | erosa KARSA JA PEETRI
LEHTLA) KINNISTUTE
ELEKTRIVARUSTUS E
Kontrollis Projekteerija Joonis . )
i Spetsifikatsioon
Koostas ELECTRIC OU
Reg. Nr.12410324
Igor Kn6s 5 http://electric.ee/ Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
o ismée tee 141, Tallinn
Kirjutas 10.03.2014 +.372 59 198 97 14.2 14.E.sis PR 54




TR Trafo: 630 kVA 10704 kV
max 1000 kVA

Q—«.B—D—

Keskpingeseade: Merlin Gerin NE - IIDI
3~50 Hz, 24 kV, 400 A, 16 kA U s

AHXAMK-W-20kV 3X240Al/70Cu

(VT JOONIS ELV-4)

TAMME A/J KAABEL NR. 3001

Reserv
1
~J

Cu 3x39)

A/J-SSE NR.2 KAABEL NR. 3003
AHXAMK-W-20kV 3X240Al/70Cu

(VT. JOONIS ELV-4>

Seadmete tdhised
Tdhis Nimetus Vddrtus
Q1 MP seadme  pealiliti 600 A
F1.1 Trafo Uletemp. kaitseahela kaitse 0/32 A
F1.2 Voltmeetri _ahela sulavkaitseliliti 6/32 A
F3.1 Omatarbe toite pea(sulav)kaitseliiliti 63/63 A
F3.3 Valgustuse ahela kaitseliiliti B10
F3.4 Pistikupesa ahela kaitseliliti C16
3.5 Pistikupesa ahela rikkevoolukaitseliliti 0.03/25 A
S1. Voltmeetri pingete tUimberliliti
S3. Likumisandur valgustuse ahelas
S3.2 Valgustuse kdsi — automaat [dliti
S3.3 Traforuumi temperatuuriandur
P1.1 Voltmeeter 500 V
P1.2 Ampermeetrid 5A
1.1— T1.BVoolutrafod ampermeetrite ahelates 1600/5 A
E3.1, E3.4 Alajaama valqustid
X3.1 Pistikupesa 16 A
TAHISTUSED:
"K-L 1201"
K—-L—KAABLI LIIN

1-MADALPINGE KAABEL
2—ALAJAAMA NUMBER
01—KAABLILIINI TAHISTAMINE

MARKUS:

1. KAESOLEV JOONIS ON KOOSTATUD HARJU ELEKTER ELEKTRISEADMETE TEHASE JOONISE
LEHE 1/1 ALUSEL.

2. ALAJAMMA REGISTREERIMISNUMBER: "NR1, PESA TEE” .

X11 X1.2

P /N F1l ;f?

3 [Tl - 113 3 PLe

Madalpingeseade:

Hor ju Elekter HEMP 1000
3~50Hz 0,4kV; 1600A, TN-C

Ala joama omatarbe osa
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Tellijia JOELAHTME VALLAVALITSUS
(huvitatud isik: KALEV LEHTLA)

T60 HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD, LINAMAE
KULA VALINE ELEKTRIVARUSTUS

Objekt HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD, LIIVAMAE KULA

Joonis KOMPLEKTALAJAAMA ,NR.1, PESA TEE®, HEKA 1SB ELEKTRILINE SKEEM

Eesti elektritoode ettevote Electric QU | roiekteerts 1Knos

Joonise nr

30.6.13-ELV-1.1.1

Tegevuslitsens TEL002068 http://electric.ee/

EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupaev  06.09.2013

EP ekspertiisi tegemine +372 52198 97 | Fail

Kontrollis  [.Kno$ Leht/lehti 1
Staadium TPR
30.6.13-ELV-1.1.1_dwg Mootkava




moss trafota, sOltuvalt
konfiguratsioonist [kg]
koablikeldri mass [kg]
kotus [kg]

korpus [kg]

seadmed trafota [kgl
trafo lubatavad
maksimaalmddtmed [mm]

pikkus, kdrgus, laius

Markused:

uldine pikkus sein/katus [M350/3520
uldine laius sein/katus [mmP100/2270

12200
3100
2000
5800
1300

1750, 1900, 1080

Katus ja kaablikelder eraldi tdstetavad. Alajaama
transport ja montaaz teostada vastavalt seadmetega
kaasasolevale transpordi- ja vundeerimisjuhendile

7

7

KBik kaabli lobiviguavad on tehasest tarnimisel suletud
Bhukese betoonikihiga, mis va joduse korral ob jektil purustoatakse.
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Telliia JOELAHTME VALLAVALITSUS
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Telija JOELAHTME VALLAVALITSUS T00 HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD, LIVAMAE
(huvitatud isik: KALEV LEHTLA) KULA VALINE ELEKTRIVARUSTUS
Objekt HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD, LIIVAMAE KULA Joonise nr
Joonis TRANSIITKILPIDE TK25.4 JA LITUMISKILPIDE ELEKTRILISED SKEEMID 30.6.13-ELV-3.1.5
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. TR Traofor 630 kVA 10/04 kV KP 5 Keskpingeseade: Merlin Gerin NE - IIDI a5
_ Seadmete_tdhised max 1000 kVA 218 3~50 Hz, 24 KV, 400 A, 16 kA (1 ) =S
Tdhis Nimetus Vaadrtus S N N
Q1 MP seadme _pealtlit 600 A =2 4 3 2 g2
F1.1 Trafo Uletemp. kaitseahela kaitse 0/32 A Z2 . 400A1L 400A1L 200A J< SN
F1.2 Voltmeetri ahela sulavkaitseldliti 6/32 A s i
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3.3 Valgustuse ahela kaitseldliti BT0 I>- gi>-
F3.4 Pistikupesa ahela kaitseltliti C16 >, — — — NP
F3.5 Pistikupesa ahela rikkevoolukaitseliiliti 0.03/25 A 3“."2 3. NE=
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S3. Liikumisandur valgustuse ahelas = A VA
S3.2 Valgustuse kdsi — automaat liliti - ‘%/’E:'— z %E»—
S3.3 Traforuumi_temperatuuriandur : LES & V :;::3
1.1 Voltmeeter 500 V <= & <
P1.2 Ampermeetrid 5 A 6 Cu 3(1x35)
T1.1— T1.BVoolutrafod ampermeetrite ahelates 1600/5 A
E3.1, E3.4 Alajaama valgustid §|7
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A X1.1 X1.2 - o
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TAHISTUSED:

"K-L 1201”

K-L-KAABLI LIIN
1—-MADALPINGE KAABEL
2—-ALAJAAMA NUMBER
01—KAABLILIINI TAHISTAMINE

MARKUS:

1. KAESOLEV JOONIS ON KOOSTATUD HARJU ELEKTER ELEKTRISEADMETE TEHASE JOONISE

LEHE 1/1 ALUSEL.
2. ALAJAMMA REGISTREERIMISNUMBER: "NR1, PESA TEE" .

Tellijia JOELAHTME VALLAVALITSUS
(huvitatud isik: KALEV LEHTLA)

T00 HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD, LIVAMAE
KULA VALINE ELEKTRIVARUSTUS

Objekt HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD, LIIVAMAE KULA

Joonise nr

Joonis KOMPLEKTALAJAAMA ,NR.2, PESA TEE® HEKA 1SB ELEKTRILINE SKEEM

30.6.13-ELV-1.2.1

Eesti elektritoode ettevote Electric QU | -raekteens 1Knos

Tegevuslitsens TEL002068 http://electric.ee/ | Kontrollis 1.Knas Leht/lehti 1
EP projkteerimine info@electric.ce | Kuupdev  06.09.2013 Staadium TPR
EP ekspertiisi tegemine +372 52198 97 | Fail 30.6.13-ELV-1.2.1_dwg Maodtkava




moss trafota, sOltuvalt
konfiguratsioonist [kg]
koablikeldri mass [kg]
kotus [kg]

korpus [kg]

seadmed trafota [kgl
trafo lubatavad
maksimaalmddtmed [mm]

pikkus, kdrgus, laius

Markused:

uldine pikkus sein/katus [M350/3520
uldine laius sein/katus [mmP100/2270

12200
3100
2000
5800
1300

1750, 1900, 1080

Katus ja kaablikelder eraldi tdstetavad. Alajaama
transport ja montaaz teostada vastavalt seadmetega
kaasasolevale transpordi- ja vundeerimisjuhendile

7

7

KBik kaabli lobiviguavad on tehasest tarnimisel suletud
Bhukese betoonikihiga, mis va joduse korral ob jektil purustoatakse.
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Telliia JOELAHTME VALLAVALITSUS
(huvitatud isik: KALEV LEHTLA)

160 HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD, LIVAMAE
KULA VALINE ELEKTRIVARUSTUS

Objekt HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD, LIIVAMAE KULA

Joonise nr

Joonis KOMPLEKTALAJAAMA ,NR.2, PESA TEE" HEKA 1SB PAIGALDAMINE

30.6.13-ELV-2.2.1

Eesti elektritdode ettevéte Electric QU

Tegevuslitsens TEL0O02068 http://electric.ee/
EP projkteerimine info@electric.ee
EP ekspertiisi tegemine +372 52198 97

Projekteeris 1.Kn6$

Kontrollis  1.Knd$ Leht/lehti 1
Kuupdev  06.09.2013 Staadium TPR
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1.

oo~ w

ASENDIPLAAN M1:200

—+Y=555050

X=6589750

>
—+ X=6589700

MARKUSED:

KAESOLEVA ASENDIPLAANI ALUSEKS ON VOETUD KOSE MAAKORRALDUSE QU POOLT KOOSTATUD TOO NR.646-06-13
HARJU MAAKOND JOELAHTME VALD LIVAMAE KULA JA LOO ALEVIK MAA—-ALA PLAAN TEHNOVORKUDEGA JA KRUNDIPIIRIDEGA
18.06.2013

PROJEKTEERITUD KOMPLEKTALAJAAMA HEKA 1SB KAABLIKELDRI ALLA PAIGALDADA 20CM PAKSUNE PAEKILLUSTIKUST ALUSKIHT.
. ALAJAAMA PAIGALDAMISEGA RIKUTUD OLEMASOLEV MURUKATE TAASTADA 15CM KASVUMULLA LISAMISEGA.

. ARAVEETAV PINNAS (~16m3) LADUSTADA PESA TN. EHITUSJAATMETE LADUSTAMISPAIKA.

MARKUSED: KOORDINAADID  L.—EST 97 SUSTEEMIS, KORGUSED BALTI SUSTEEMIS

ASENDIPLAAN M1:100 ALAJAAMA NR.2 "KAITSEVOOND” (ULATUS —

555050

2M ALAJAAMA VALISSEINTEST)

+v=

X=6589750

F KSPLIKATSTOON:

PROJEKTEERITUD ERITISED

@ PROJEKT-TUD KOMPLEKTALAJAAM NR. 2
PESA TEE (HEKA 1SB), 10/0,4kV 630kVA

TINGMARGID:
N % PROJEKTEERITUD EHITIS
_{X:&-,Bgmo K PROJEKTEERITUD PAEKILLUSTIKUST JUURDEPAASUTEE
v v v vV v — PAEKILLUSTUK KLASS IlI= 150mm
— TAITEPINNAS — LIIVPINNAS
————— KINNISTU PIIR
Tellja JOELAHTME VALLAVALITSUS T66 HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD, LIIVAMAE
(huvitatud isik: KALEV LEHTLA) KULA VALINE ELEKTRIVARUSTUS
Objekt HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD, LIVAMAE KULA Joonise nr
Joonis KOMPLEKTALAJAAMA ,NR.1, PESA TEE® SIDUMINE JA ASENDIPLAAN.) 30.6.13-ELV-2.1.2
Eesti elektritoode ettevote Electric QU [ -roeeers 1nos _
Tegevuslitsens TEL0O02068 http://electric.ee/ Kontrollis1.Knos Leht/lenti 1
EP projkteerimine info@electric.ee Kuupdev  06.09.2013 Staadium TPR
EP ekspertiisi tegemine +372 52 198 97 | Fail 30.6.13-ELV-2.1.2_dwg Modtkava
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- Tellia JOELAHTME VALLAVALITSUS T60 HARJU I\_/IAAKOND, JOELAHTME VALD, LIIVAMAE
(huvitatud isik: KALEV LEHTLA) KULA VALINE ELEKTRIVARUSTUS
Objekt HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD, LIVAMAE KULA Joonise nr
Joonis TRANSITKILPIDE TK8 JA LITUMISKILPIDE ELEKTRILISED SKEEMID 30.6.13-ELV-3.2.1
Eesti elektritoode ettevéte Electric QU | dekeer 1nos .
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LITUMIS(MOOTE)KILPIDES KASUTATAVA APARATUURI

TBeL 1 (VARIEERUVA) TEHNILISED NAITAJAD
LITUMIS— | UHENDUSJUHTMETE E o~ s
KILBI  |TRANSHTKILBIST) SOONTE 5=[<85 -
TAHIS | ARV, MARK JA RISTLOIGE R >
< [mm2) SE8E52 |E_9
> =5 = Z=Sa
= (2] W <t
o Ll = [ M = T
K o Zla>gS | 5@ }
O NR.1 | NR2 | NR.3| NR4 | NR.1
0,25-5
N LK8 4x(MKEM=1x50mm?2) 3X63A | 3x63A | 3x63A | 3x63A | (100m) GRUNT 8
O 0.25-5
LK9 Ax(MKEM—1x16mm?2) 3x25A (10om) GRUNT 9
0.25-5
- LK10 4x(MKEM—1x16mm?2) 3x25A (100m) GRUNT 10
> 0.25-5
\ LK11 4x(MKEM—1x16mm?2) 3x25A (100m) GRUNT 11
< 0.25-5
LK12 4x(MKEM=1x16mm?2) 3x25A (100m) GRUNT 12
0.25-5
O LK13 4x(MKEM=1x16mm?2) 3x25A (1008 GRUNT 13
\ 0.25-5
K14 | 4x(MKEM=1x16mm2) 3x25A (1008 GRUNT 14
> 0.25-5
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T _
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Tellijia JOELAHTME VALLAVALITSUS
(huvitatud isik: KALEV LEHTLA)

T06 HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD, LIVAMAE
KULA VALINE ELEKTRIVARUSTUS

Objekt HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD, LIIVAMAE KULA

Joonise nr

Joonis TRANSIITKILPIDE TK9-TK23, TK24.1, TK24.2, JA LITUMISKILPIDE EL. SKEEMID

30.6.13-ELV-3.2.2
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TINGMARGID (SKEEMILE):
Im PROJEKTEERITUD 10/0,4kV KOMPLEKTALAJAAM
PROJEKTEERITUD 0,4kV KAABELLIIN

MARKUSED: Tellia JOELAHTME VALLAVALITSUS T66 HARJU MAAKOND, JOELAHTME VALD, LIVAMAE
1. SKEEMI KOOSTAMISEL ON ALUSEKS VOETUD LOO ELEKTER ASi JAOTUSVORGU POOLT VALJA ANTUD PRO— (huvitatud isik: KALEV LEHTLA) KULA VALINE ELEKTRIVARUSTUS
JEKTEERIMISULESANDED NR.28, 10.05.2013A. JA TOO NR. 297—-07 "KARSA JA PEETRI KINNISTUTE KOOS JUURDEPAASUTEEGA DETAILPLANEERING” Obiokt HARJU MAAKOND. JOELAHTME VALD. LIVAMAE KULA rv——
2. KOIK 0,4kV RINGTOITE KAABELLIINID MONTEERITAKSE KAABLITEGA AXPK—1KV 4G 240 JA AXPK—kV 4G300 Joonis 0,4KV KAABELLIINIDE UHENDUSSKEEM JA MAANDUSE SKEEM 30.6.13-ELV-4
. . - . "1 | Projekteeris 1.Kn6s

4. KAESOLEVAT JOONIST LUGEDA KOOS JOONISEGA 04—21—ELV—9. Eesti elektritdode ettevote Electric OU . — .

Tegevuslitsens TELO02068 http://electric.ee/ | Kontrollis 1.Knos Lent/lenti 1
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Meie Nr 28 10.05.2013

Igor Knds
Electric OU

Léhteiilesanne ja tingimused Kérsa-Peetri kinnisvaraarenduse elektrivorgu projekteerimiseks.

1. Projekteerimise aluseks on kinnitatud detailplaneeringud, Jdeldhtme valla poolt véljastatavad
projekteerimistingimused ja Eesti Energia AS vBrgustandardid.
2. Projektiga médratakse 4ra trasside tdpne kulgemine ja isikliku kasutusdiguse seadmise ulatus kinnistute 15ikes.
Trassi valik koos tekkiva piirangualaga kooskdlastatakse kdigi maaomanikega alates vdrgule
kiilgetthenduspunktist.
3. Isiklik kasutustigus Loo Elekter AS kasuks seatakse enne ehitusloa viljastamist.
4. Kokkulepped isikliku kasutusdiguse seadmiseks maaomanikega sdlmib projekteerija.
5. Projekteerimine sisaldab ehitusloa viljastamist.
6. Teede (ka sissesdiduteede) alla paigaldada kaablid A-klassi kaitsetorudesse,
7. Kaablitrassi kulgemisel arvestada erinevate kommunikatsioonide kaitsevodnditega. Vadrad
kommunikatsioonid rddpkulgemisel ei tohi sattuda elektrivorgu kaitsevoondisse, kuid kaitsevéondid véivad
kattuda. Kaablite siigavus planeeritud korgusmirgist arvestada haljasaladel vihemalt 0,7m ja teede all vihemalt
1,0m.
8. Keskpingevdrk projekteerida ringtoitevdimalusega pingele 20kV, t66pingeks jafb esialgselt 10kV.
9. Projekti koostamisel arvestada piirkonna olemasolevate keskpinge toitefiidrite libilaskevdimega.
Projekteeritavad keskpingekaablid arvestada standardse ristldikega 240 mm”
10. Keskpinge toide mii-le vietakse Tamme alajaama (24504:003:0365) keskpingeseadmest ja Tamme
lahutuspunktist véljuvalt maakaablilt.
11. Keskpingeiihenduseks projekteeritakse Tamme alajaamas keskpingeseadme véljavahetus, kus olemasolev
tihekambriline seade vahetatakse kolmekambrilise seadme vastu. Uue seadme iiks kamber jddb Tamme alajaama
toiteks keskpingedhuliinilt, teine kamber Kérsa-Peetri arendusele kulgeva kaabli iihenduseks ja kolmas
(voimsusliilitiga) Tamme alajaama trafo toiteks.
12. Tamme lahutuspunkt likvideeritakse. Tamme alajaama toitekaabel vahetatakse vélja 240mm? ristldikega
kaabli vastu ja tihendatakse pingepiirikutega otse dhuliinile. Linnuka alajaama kulgev kaabel demonteeritakse
ohuliini mastilt ja {ihendatakse pinnases muhviga Kirsa-peetri arendusele kulgeva kaabliga.
13. Mii-le projekteerida standardsed 10/0,4kV betoonkorpustega ja siseteenindusega alajaamad vastavalt
planeeringus médratud asukohtadele. Alajaamade (kesta) valikul ja paigutusel arvestada alajaamale ja alajaama
uste ette jadva piisava teenindamiseks vajaliku ligipddsuga.
14. Trafode kaitsmiseks projekteerida reguleeritava seadega voimsusliilitid. Keskpingeseadmete liiniliilitid valida
voolule 400 A. Madalpingeseade komplekteeritakse vastavalt moodustatavatele kinnistutele planeeritud
voimsusele ja toiteahelate arvule. Madalpingeseadmes nihakse ette mddtevalmidus trafode energia mddtmiseks
ja valmidus arvestite kauglugemise sideruuteri paigaldamiseks. Ruuteri paigaldamiseks on sobilik standardne
elektrienergiaarvesti paigalduskoht, ruuteri toiteks ndha ette 3*6 A kaitseelement igast madalpinge sektsioonist.
Ruuteri ja arvestid tarnib virguettevote.
15. Alajaamale ja liitumiskilpidele on vajalik projekteerida nduetekohane maanduspaigaldis. Piirkonna
geoloogiliste isedrasuste tdttu on moistlik kasutada laia maanduspaigaldist. Maanduspaigaldise materjalide
valikul viia miinimumini keskkonna korrodeeriv mdju ja elektroliiiitilise korrosiooni tekkimine.
16. Liitumispunkt tarbija elektripaigaldisega on 0,4kV liitumiskilbis tarbija kinnistu piiril transpordi maa-alal.
Kui liittumispunkt jaab tarbimiskoha suhtes teisele poole teed, siis projekti mahus on ka sisestuskaabli(te) toru(d)
liitumiskilbist tarbija kinnistule.
17. Tarbijate vorguiihenduste ldbilaskevdime projekteerida vastavalt detailplaneeringuga ettenéhtule.
18. Madalpinge trassid projekteerida ringtoitevdimalusega (iga tarbija liitumispunktini). Madalpingekaablite
pingelang koos perspektiivse voimaliku 25% koormuse kasvuga normaaltalitlusel ei tohi iiletada 4%. Projektis
néidatakse fra iga liitumispunkti pingelang ja lihisvool nii normaal-, kui ka avariireZiimis.
19. Madalpinge trasside projekteerimisel lahtuda pShiméttest: vGimalikult vihe magistraalkaablite titkeldamist ja
voimalikult palju tarbijaid toita iihest punktist (transiit- ja/véi liitumiskilbist).
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20. Liitumiskilbid valida korrosioonikindlad ja kas hingedel ustega voi lébipaistva niidulugemisaknaga, nii et
tarbijatele oleks nende késitlemine hdlbus.
21. Alates liitumispunkti peakaitsme suurusest 3*80A projekteerida mdotesiisteem voolutrafodega. Energia
arvestid tarnib vérguettevdte. Voimalikud elektritootja liitumispunktid tuleb projektis eraldi vélja tuua ja
projekteerida virgueeskirja nouete kohaselt.
22. Projektis rdhutada, et paepinnasesse 16hutud trassi puhul teostatakse (18plikul tagasitditel) paejddtmete
dravedu ja kaevise tditmine peeneteralise tditematerjaliga. Paekivi tilkkide kasutamine kaeviku tditmiseks ei ole
vastuvgetav.
23. Projekti mérkida, et ehitamise kdigus kuuluvad Loo Elekter AS esindaja poolt eraldi lilevaatamisele ja
aktsepteerimisele tehtud td6dde aktides:

valmis kaevised,;

maanduspaigaldis ja selle kdik ithendused ;

kaablite alune liivapadi;

kaabli asetus liivapadjal;

kaablitele teostatavad muhvid;

kaablite tihistus;

kaablite pealne liivapadi

kaitse ja hoiatuslintide asetus.
24. Liitumine elektrivorguga toimub 1ébi liitumislepingu iildistel alustel.

Koostas: K. Salvet
Jérelevalve teenistuse juh.



