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ALBUMI TAHIS NIMETUS MARKUS
10.7.14.ET.01 ALBUM 01. TUGEVVOOL
%I-
= Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupdev
- Kvaliteedikontroll Tellja
Igor Knos 18.10.2014 Obiek Kivioli Vene Giimnaasiumi
3 Projektijuht A
g roleetle Kivioli hoone
- : Linnavalitsus
£ Kontrollis 18.10.2014 ) . .
= Eriosa Elektripaigaldis ET
Koostas 18.10.2014 | Projekteerija
- Igor Knos ) Joonis Sisustus
Joonestas 18.10.2014 Electric OU
% . Reg Nr. 72470324 Joonise ) .
é /gOI' KHOS hfl‘Q.’[{e/@CffI‘C.eel nr Staadium Muutus Leht/ Lehti
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Kooskoélastatud:

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

JOONISE NR NIMETUS LEHTI | FORMAAT | MARKUS
10.7.14ET SIS TITELLEHT 1 A4
ALBUMITE LOETELU 1 A4
SISUKORD 3 A4
SPETSIFIKATSIOON 12 A4
SELETUSKIRI 9 A4
10.7.14.ET 0 K JOUD_A 0 KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A* 1 A3+ +
10.7.14ET1KJOUD_A_B | 1 KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS A, B 1 A2
10.7.14.ET 1 K JOUD_C 1 KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,C* 1 A2
10.7.14ET2KJOUD_A_B | 2 KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A*, B 1 A2
10.7.14.ET 2K JOUD_C 2 KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,C* 1 A2
10.7.14ET3KJOUD_A_B | 3 KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A*, B 1 A2
10.7.14ET 4K JOUD_A 4 KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A“ 1 A3+
10.7.14ETOKVALGUS_A | 0 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A* 1 A3++
10.7.14ET 1K VALG_C 1 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,C 1 A2
10.7.14.ET T KVALGUS 1 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A*, 1 A2
A B B
10.7.14ET1KVALGUSC | 1 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,C* 1 A2
10.7.14ET2K 2 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A*, 1 2
VALGUS_A_B B
10.7.14ET 2K VALGUS_C | 2 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,C* 1 A2
10.7.14.ET3K 3 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A*, 1 A2
VALGUS_A B B
10.7.14ET4KVALGUS_A | 4 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A“, 1 A3+
10.7.14.ET PJK PEAJAOTUSKESKUSE PJK SKEEM, NOUDED KESKUSELE 4 Ad
10.7.14.ET JK-0.1 JAOTUSKESKUSE JK-0.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 1 A4
10.7.14.ET JK-1.1 JAOTUSKESKUSE JK-1.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 1 A4
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupdev
Kvaliteedikontroll Tellija
Igor Knos 18.10.2014 Obiek Kivioli Vene Giimnaasiumi
Projektijuht Ty
o Kividli hoone
: Linnavalitsus
Kontrollis 18.10.2014 . .
Eriosa Elektripaigaldis ET
Koostas 18.10.2014 | Projekteerija
Igor Knos ) Joonis Sisustus
Joonestas 18.10.2014 Electric OU
- Reg Nr.12410324 Joonise . .
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Kooskoélastatud:

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

10.7.14.ET JK-1.2 JAOTUSKESKUSE JK-1.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 2 A4
10.7.14.ET JK-1.3 JAOTUSKESKUSE JK-1.3 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 1 A4
10.7.14.ET JK-1.4 JAOTUSKESKUSE JK-1.4 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 2 A4
10.7.14.ET JK-2.1 JAOTUSKESKUSE JK-2.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 1 A4
10.7.14.ET JK-2.2 JAOTUSKESKUSE JK-2.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 2 A4
10.7.14.ET JK-2.3 JAOTUSKESKUSE JK-2.3 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 2 A4
10.7.14.ET JK-2.4 JAOTUSKESKUSE JK-2.4 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 3 A4
10.7.14.ET JK-3.1 JAOTUSKESKUSE JK-3.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 2 A4
10.7.14.ET JK-3.2 JAOTUSKESKUSE JK-3.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 2 A4
10.7.14.ET JK-3.3 JAOTUSKESKUSE JK-3.3 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 3 A4
10.7.14.ET JK-4.1 JAOTUSKESKUSE JK-4.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 2 A4
10.7.14.ET JK-4.2 JAOTUSKESKUSE JK-4.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 2 A4
10.7.14.ET RJK-0.1 JAOTUSKESKUSE RJK-0.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 3 A4
10.7.14.ET RJK-1.1 JAOTUSKESKUSE RJK-1.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 2 A4
10.7.14.ET RJK-1.2 JAOTUSKESKUSE RJK-1.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 2 A4
10.7.14.ET RJK-2.1 JAOTUSKESKUSE RJK-2.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 2 A4
10.7.14.ET RJK-2.2 JAOTUSKESKUSE RJK-2.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 1 A4
10.7.14.ET RJK-2.3 JAOTUSKESKUSE RJK-2.3 SKEEM, NOUDED KESKUSELE 1 A4
10.7.14.ET SEV SUITSUEEMALDUS SUSTEEMI SKEEM 1 A4
10.7.14.ET SJK S00JUSSOLME JAOTUSKESKUSE SJK SKEEM, NOUDED 1 A
KESKUSELE
10.7.14.ET TVK TURVAVALGUSTUSE SJK SKEEM 1 A4
10.7.14.ET KNX INSTABUS KNX/EIB SKEEM 1 A3
10.7.14.ET MAGLIIN MAGISTRAALLIINIDE STRUKTUURSKEEM 1 A2
10.7.14.ET POT.UHTL POTENSIAALI UHLUSTUSE SKEEM 1 A4
10.7.14.ET KNX INSTABUS KNX/EIB SKEEM 1 A3
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupdev
Kvaliteedikontroll Tellja
Igor Knos 18.10.2014 Obiek Kivioli Vene Giimnaasiumi
Projektijuht Y PIT
o Kividli hoone
. Linnavalitsus
Kontrollis 18.10.2014 . . .
Eriosa Elektripaigaldis ET
Koostas 18.10.2014 | Projekteerija
Igor Knos ) Joonis Sisustus
Joonestas 18.10.2014 Electric OU
- Reg Nr. 72410324 Joonise . .
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Kooskoélastatud:

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

Jrk. nr Nimetus, titp, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas Uhik | Hulk Markus
KESKUSED
1 PEAJAOTUSKESKUSE PJK SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kol 1 Arvestab 156Vt
' JOON. 10.7.14.ET PJK P fvestab toovoya
9 JAOTUSKESKUSE JK-0.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT kpl 1 e
’ JOON. 10.7.14.ET JK-0.1
3 JAOTUSKESKUSE JK-1.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
’ JOON. 10.7.14.ET JK-1.1
4 JAOTUSKESKUSE JK-1.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
’ JOON. 10.7.14.ET JK-1.2
5 JAOTUSKESKUSE JK-1.3 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
’ JOON. 10.7.14.ET JK-1.3
6 JAOTUSKESKUSE JK-1.4 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
’ JOON. 10.7.14.ET JK-1.4
7 JAOTUSKESKUSE JK-2.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
’ JOON. 10.7.14.ET JK-2.1
8 JAOTUSKESKUSE JK-2.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
’ JOON. 10.7.14.ET JK-2.2
9 JAOTUSKESKUSE JK-2.3 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
’ JOON. 10.7.14.ET JK-2.3
10 JAOTUSKESKUSE JK-2.4 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
' JOON. 10.7.14.ET JK-2.4
11 JAOTUSKESKUSE JK-3.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
' JOON. 10.7.14.ET JK-3.1
12 JAOTUSKESKUSE JK-3.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
' JOON. 10.7.14.ET JK-3.2
13 JAOTUSKESKUSE JK-3.3 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
' JOON. 10.7.14.ET JK-3.3
14 JAOTUSKESKUSE JK-4.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
' JOON. 10.7.14.ET JK-4.1
15 JAOTUSKESKUSE JK-4.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
' JOON. 10.7.14.ET JK-4.2
16 JAOTUSKESKUSE RJK-0.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
' JOON. 10.7.14.ET RJK-0.1
17 JAOTUSKESKUSE RJK-1.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 e
' JOON. 10.7.14.ET RJK-1.1
18 JAOTUSKESKUSE RJK-1.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 o
) JOON. 10.7.14.ET RJK-1.2
19 JAOTUSKESKUSE RJK-2.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 o
) JOON. 10.7.14.ET RJK-2.1
20 JAOTUSKESKUSE RJK-2.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 o
) JOON. 10.7.14.ET RJK-2.2
o1 JAOTUSKESKUSE RJK-2.3 SKEEM, NOUDED KESKUSELE, VT. kpl 1 o
) JOON. 10.7.14.ET RJK-2.3
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupdev
Kvaliteedikontroll Tellija
Igor Kns 18102014 o Kivioli Vene Giimnaasiumi
Projektijuht KiVié Ii hoo ne
: Linnavalitsus
Kontrollis 18.10.2014 Eriosa E /e kl'l’lpalga / dlS ET
Koostas 18.10.2014 | Projekteerija
Igor Knd$ B Joonis Sisustus
Joonestas 18.10.2014 Electric OU
Igor Kn6s Fleg. I 12410324 Joonise Staadium | Muutus | Lent/ Lehti
Oismée tee 141, Tallinn
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10.7.14.ET.SIS PP 5/29




Kooskoélastatud:

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

99 gg\l/TSUEEMALDUS SUSTEEMI SKEEM, VT. JOON. 10.7.14.ET kpl 1 Arvestab t56votja
o3, | SOOJUSSOLME JAOTUSKESKUSE SJK SKEEM, NOUDED o | 1 ____
' KESKUSELE, VT. JOON. 10.7.14.ET SJK p
24. TURVAVALGUSTUSE TVK SKEEM, VT. JOON. 10.7.14.ET TVK kpl 1 -
25. VALISVALGUSTUSE VVK SKEEM, VT JOON 10.7.14 ET VWK kpl 1
26. POTENSIAALIUHTLUSTUSE SKEEM (VT. JOON. 10.7.14 ET PQT) kpl 1 - -
INSTALLATSIOONIMATERJALID
PORANDAKUTTETERMOSTAAT DEVIREG™ 530, 15 A, 5...45°C, . .
27| SUVISTATAV, PORANDAANDUR S Valib telja
PORANDAKUTTEKAABEL DEVIFLEX DTIP-18, 2135W, 118,
28. tk 2 -,
230V
29. PORANDAKUTTEKAABEL DEVIFLEX DTIP-18, 680W, 37M, 230V tk 2
30. 3-FAASILINE MOQTOR (KVVK HANKIJA) tk 1 -
31. GRUPILULITI, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 23 -
32. LULITI, 1-AHELALE, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 38 -,
33 ULDKAABELDUSVORGU 2 X RJ45 SUVISTATUD PISTIKUPESA " 9 L
) (NV HANKIJA)
34 SUVISTATUD R/TV/SAT 5...2400MHZ ANTENNI LOPUPESA (NV " 9 L
) HANKIJA) ”
35. RISTVEKSELLULITI, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 7 -
36. VEKSELLULITI, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 18 -,
37. PINNAPEALNE 3-FAASI PISTIKUPESA 16A, 400V, N, PE tk 1 -
38 PINNAPEALNE PISTIKUPESA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE, th 12 o
' IP44, LASTE KAITSEGA
39 SUVISTATAV PISTIKUPESA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE, ” 166 o
' LASTE KAITSEGA
40 SUVISTATAYV PISTIKUPESA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE, IP44, ” 12 o
' LASTE KAITSEGA
v SUVISTATAV PISTIKUPESA 2-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE, ” 1 o
' LASTE KAITSEGA
42. UPS 30KVA, 3X400/230V-3X400/230V, “ON-LINE” tk 1 -
43. UPS 2,2 KVA, 230, “ON-LINE” tk 1 -
44, KNX LULITI, SOVIS, 2 KLAHVI, 4 FUNKTSIOONI tk 41
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupdev
Kvaliteedikontroll Tellija
Igor Knos 18.10.2014 Obiek Kivioli Vene Giimnaasiumi
Projektijuht . e
rolern Kivioli hoone
: Linnavalitsus
Kontrollis 18.10.2014 . .
Eriosa Elektripaigaldis ET
Koostas 18.10.2014 | Projekteerija
Igor Knos ) Joonis Sisustus
Joonestas 18.10.2014 Electric OU
- Reg Nr. 72470324 Joonise ) .
/gOI' KHOS hfl‘Q.’[{e/@CffI‘C.eel nr Staadium Muutus Leht/ Lehti
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45.

TSINGITUD KAABLIREDEL TUGEVVOOLU KAABLITELE, LAIUSEGA
300MM KOOS KINNITUSDETAILIDEGA

400

Valib tellija

46.

KAABLIKANAL TEK-123/72, THORSMANN; KOOS KAANEGA,
NURGA- JA LITEDETAILIDEGA

600

47.

TSINGITUD VALGUSTIRIPUTUSRENNID KORGUSEGA 60 MM

800

48.

KNX LULITI, SUVIS, 4 KLAHVI, 4 FUNKTSIOONI

tk

49.

MULTIANDUR 360 KRAADI, LAEPAIGALDUS (LIKUMINE +
HAMAR), 24V, KNX PROTOKOLLILE

tk

128

50.

MULTIANDUR 360 KRAADI, LAEPAIGALDUS (LIKUMINE +
HAMAR), 230V,

tk

51.

MULTIANDUR 360 KRAADI, LAEPAIGALDUS (LIKUMINE +
HAMAR), 230V, 10A

tk

52.

TOOKOHT ,A “: MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 230V,
16A, IP20, LASTE KAITSEGA, SUVISPAIGALDUS-2 TK,
KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT

tk

39

53.

TOOKOHT ,B “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP67, SUVISPAIGALDUS, LASTE
KAITSEGA - 2 TK; POTENSIAALIUHTLUSTUS PISTIKUPESA,
SUVISPAIGALDUS - 1 TK, AVARIINUPP IP 67 SUVISPAIGALDUS -
1 TK; KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP67, SUVISPAIGALDUS, TOIDEGA UPS-I VORGUST,
VASTAVALT MARGISTATUD, KARBIKUS INKA 123/72,
HORISONTAALSELT

tk

54.

TOOKOHT ,.C “: MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 230V,
16A, IP44, PINNAPEALNE;

tk

39

Kooskoélastatud:

55.

TOOKOHT ,D “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP67, SUVISPAIGALDUS, LASTE
KAITSEGA -2 TK

POTENSIAALIUHTLUSTUS PISTIKUPESA, SUVISPAIGALDUS - 1
TK, AVARIINUPP IP 67, SUVISPAIGALDUS — 1 TK; SUVISTATAV
VAIKEPINGE PISTIKUPESA 24V, LASTE KAITSEGA - 1 TK;
MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 3X400V, 16A, IP67,
SUVISPAIGALDUS; KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP67, SUVISPAIGALDUS, TOIDEGA
UPS-I VORGUST, VASTAVALT MARGISTATUD, KARBIKUS INKA
123/72, HORISONTAALSELT

tk

12

56.

TOOKOHT ,E*, ,H“KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, LASTE
KAITSEGA- 2 TK; KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT

tk

57.

TOOKOHT ,F“ KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, LASTE
KAITSEGA- 4 TK; KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT

tk

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

58.

TOOKOHT ,G“ KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, LASTE

tk

o/

Téhis

Hulk Muudatus

Teostas

Kuupdev

Kvaliteedikontroll Tellija

18.10.2014 Kivioli Vene Giimnaasiumi
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KAITSEGA- 2 TK; KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, TOIDEGA
UPS-I VORGUSTV - 1 TK, VASTAVALT MARGISTATUD, KARBIKUS
INKA 123/72, HORISONTAALSELT

59.

TOOKOHT ,H“ KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS - 2 TK;
KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT

tk

60.

TOOKOHT I KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, LASTE
KAITSEGA- 2 TK; MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 230V,
16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA TOIDEGA UPS-I
VORGUSTV - 1 TK; KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, TOIDEGA
UPS-1 VORGUSTV - 2 TK, VASTAVALT MARGISTATUD, KARBIKUS
INKA 123/72, HORISONTAALSELT

tk

Valib tellija

61.

TOOKOHT ,J “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, LASTE
KAITSEGA - 2 TK,

AVARIINUPP IP 67, SUVISPAIGALDUS - 1 TK; KAHEKOHALINE
MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20,
SUVISPAIGALDUS, TOIDEGA UPS-I VORGUST, VASTAVALT
MARGISTATUD, KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT

tk

Kooskoélastatud:

62.

TOOKOHT K “: MAANDUSKONTAKTIGA, KAANEGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP44, SUVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA - 1 TK,
MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A,
IP44, SUVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA - 2 TK,
MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 3X400V, 16A, IP67,
SUVISPAIGALDUS - 1 tk; AVARIINUPP IP 67, SUVISPAIGALDUS —
1 TK; KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, KARBIKUS INKA 123/72,
HORISONTAALSELT

tk

63.

TOOKOHT ,L “: MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA — 4 TK,
KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT

tk

64.

TOOKOHT ,M “: MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP44, SUVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA - 1 TK,
MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A,
IP44, SUVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA - 2 TK; AVARIINUPP
IP 67, SUVISPAIGALDUS - 1 TK; KARBIKUS INKA 123/72,
HORISONTAALSELT

tk

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

65.

TOOKOHT ,N “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS,
LASTE KAITSEGA — 3 TK, KARBIKUS INKA 123/72,
HORISONTAALSELT

tk

22

66.

TOOKOHT ,0 “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA

tk

Téhis

Hulk Muudatus

Teostas

Kuupdev

Kvaliteedikontroll Tellija

18.10.2014 Kivioli Vene Giimnaasiumi
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KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP44, SUVISPAIGALDUS - 2
TK, KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA
PISTIKUPESA 230V, 16A, IP44, SUVISPAIGALDUS - 2 TK,
MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 3X400V, 16A, IP67,
SUVISPAIGALDUS - 1 tk; MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA
3X400V, 32A, IP67, SUVISPAIGALDUS - 1 tk;
POTENSIAALIUHTLUSTUS PISTIKUPESA, SUVISPAIGALDUS — 1
TK, SUVISTATAV VAIKEPINGE PISTIKUPESA 24V - 1 TK
KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT

67.

TOOKOHT P “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS,
LASTE KAITSEGA — 2 TK, KAHEKOHALINE
MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A,
IP20, SUVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA - 2 TK;
POTENSIAALIUHTLUSTUS PISTIKUPESA, SUVISPAIGALDUS - 1
TK, AVARIINUPP IP 67, SUVISPAIGALDUS; KARBIKUS INKA
123/72, HORISONTAALSELT

tk

Valib tellija

68.

TOOKOHT ,R “: MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA - 2 TK,

tk

16

69.

TOOKOHT ,Q “: MAANDUSKONTAKTIGA KAANEGA PISTIKUPESA
230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS, LASTE KAITSEGA - 2 TK;
POTENSIAALIUHTLUSTUS PISTIKUPESA, SUVISPAIGALDUS - 1
TK, KAHEKOHALINE

MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20,
SUVISPAIGALDUS, TOIDEGA UPS-I VORGUSTV - 1 TK,
VASTAVALT MARGISTATUD, KARBIKUS INKA 123/72,
HORISONTAALSELT

tk

Kooskoélastatud:

70.

TOOKOHT ,S “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS,
LASTE KAITSEGA - 2 TK;

MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20,
SUVISPAIGALDUS - 1 TK

tk

71.

TOOKOHT , T “: KAHEKOHALINE MAANDUSKONTAKTIGA
KAANEGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20, SUVISPAIGALDUS,
LASTE KAITSEGA — 1 TK; POTENSIAALIUHTLUSTUS
PISTIKUPESA, SUVISPAIGALDUS — 1 TK, KAHEKOHALINE
MAANDUSKONTAKTIGA PISTIKUPESA 230V, 16A, IP20,
SUVISPAIGALDUS, TOIDEGA UPS-I VORGUSTV - 1 TK,
VASTAVALT MARGISTATUD

tk

KAABLID JA JUHTMED

72.

VASKKAABEL, UO/U=300/500V, PPJ 2X1,5

Arvestab t66votja

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

73.

VASKKAABEL, U0/U=300/500 V PPJ 3G1,5

Téhis

Hulk Muudatus

Teostas

Kuupdev

Kvaliteedikontroll Tellija

Igor Knds

18.10.2014 Kivioli Vene Giimnaasiumi

Projektijuht

Objekt
Kivioli

hoone

Kontrollis

18.10.2014 Linnavalitsus

Eriosa

Elektripaigaldis

ET

Koostas
Igor Knds

18.10.2014 | Projekteerija
Joonis

Joonestas

Igor Kn6s

18.10.2014 Electric 0U

Sisustus
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Kooskoélastatud:

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

74. VASKKAABEL, U0/U=300/500 V PPJ 3X1,5 m -y
75. VASKKAABEL, U0/U=300/500 V PPJ 3G2,5 m -y
76. VASKKAABEL, U0/U=300/500 V PPJ 3G4 m -—ye-
7. VASKKAABEL, U0/U=300/500 V PPJ 4X1,5 m -y
78. VASKKAABEL, U0/U=300/500 V PPJ 5G1,5 m Arvestab toovotja
79. VASKKAABEL, U0/U=300/500 V PPJ 5G2,5 m -y
80. VASKKAABEL, U0/U=300/500 V PPJ 5X1,5 m -y
81. VASKKAABEL, UO/U=300/500 V MSR 3X0,75 m -y
82. VASKKAABEL, U0/U=0,6/1KV MCMK 3X35+16/16 S m - -
83. VASKKAABEL, UO/U=0,6/1KV MCMK 4x16/16 S m -y
84. VASKKAABEL, UO/U=0,6/1KV MCMK 4x10/10 S m -y
85. VASKKAABEL, UO/U=0,6/1KV MCMK 3x25/16 m - -
86. VASKKAABEL, UO/U=0,6/1KV MCMK 4*6/6S m -y
87. VASKKAABEL, UO/U=0,6/1KV MCMK 4x70/35 AN m -y
88. VASKKAABEL, U0/U=0,6/1KV FRHF 3X2,5 m -y
89. VASKKAABEL, UO/U=0,6/1KV AXPK 4X240 m -y
90. TULEKINDEL KAABELFP200 2x1,5 m - -
91. JOUKAABEL AXPK 4G35 m -y
92. JOUKAABEL MCMK 2X1,5/1,5 m -y
93. PVC TORU @20 m -y
94, PVC TORU @25 m -y
95. PVC TORU @32 -y
96. PVC TORU @40 m -
VALGUSTID
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupdev
Kvaliteedikontroll Tellja
Igor Knos 18.10.2014 Obiek Kivioli Vene Giimnaasiumi
Fropi Kivioli hoone
s | Linnavalisus Elektripaigaldis ET
Koostas 18.10.2014 | Projekteerija
Igor Knos ) Joonis Sisustus
Joonestas 18.10.2014 Electric OU
Igor Knos ) ??Q',.Nﬂgéif,ff 554( JO‘;TSE Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Oismée tee 141, Tallinn
+32 5219697 10.7.14.ET.SIS PP 10/ 29




Kooskolastatud:

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

97. P0S.1. C10-S1 150 228 SU DALI 2 5200 T5 28W HE 62W tk 294 /

98. P0S.2. C50-PS GR 154 840 TW XA 1 4450 T5 HFDa tk 78

99. P0S.3.120 249 OP HF 2 8600 T5 49W HO, 106W tk 40

P0S.3.1. 120 249 OP HF 2 8600 T5 49W HO, 106W, AKUGA 1
100. tk 0
TUND
101. P0S.4.i40 236 PC, F, 6700LM, T8, 2X36 W, 96W, IP76, 230V tk 17
™

102. P0S.5. D20-R210 218 SM HF 2400 TC-DEL 18 W 37W tk 87 )

103. POS.6.i20 228 OP DALI 2 5200 T5 28W HE 62W tk 20

Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Kvaliteedikontroll Tellija
Igor Knd$ 18.10.2014 ol Kivioli Vene Giimnaasiumi
Projektijuht Py

roleKs Kivioli hoone

; Linnavalitsus
Kontrollis 18.10.2014 . . .
Eriosa Elektripaigaldis ET
Koostas 18.10.2014 | Projekteerija
Igor Kno$ B Joonis Sisustus
Joonestas 18.10.2014 Electric OU
Igor Kno$ 7,8,? NQ,Lij’r,’f §§4 JO%”rise Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Oisme tee 141, Tallinn
37252198 97
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Kooskolastatud:

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

|
104. POS.7. A40-W 114 OU HF 1 1200 T5 14W, HE, 17W tk 38
105. POS.8. EMLED-S3, AKUGA 1 TUNDI, 230V, FAGERHULT tk 112 ‘
106. P0S.9. C10-W 128 CO DALI 1 2600 T5 28W HE 3W, GLAMOX tk 218
ﬁ“‘ﬁﬁﬁ"
. =
107, P0S.10 C20 RSOOO 228 SL, HF, 5200 LM, T5 2X28W, HE, 62W, t 16 "‘,?‘_._’,,?
P20, 230V, SUVISTATAV > 4-“.-'
108 P0S.11. C75-P LED, 5200LM, MC, HF, 5220 LM, LED C75-P ” 1
' 5200-1,58W, RA 80, IP20, 230V
109, | POS-12D20-R0210, 218 SI, HF, 2400LM, TC-DEL 2X18 W, « 4 ﬂ | 13.
’ 37W, IP20, 230V ‘
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Kvaliteedikontroll Tellija
Igor Kné$ 18.10.2014 Obiek Kivioli Vene Giimnaasiumi
Projektijunt ey
roleKs Kivioli hoone
; Linnavalitsus
Kontrollis 18.10.2014 . . .
Eriosa Elektripaigaldis ET
Koostas 18.10.2014 | Projekteerija
Igor Kno$ B Joonis Sisustus
Joonestas 18.10.2014 Electric OU
Igor Kno$ ’Zi?”g,éi?,,’f §§4 JO%”rise Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Oisme tee 141, Tallinn
37252 198 97
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Kooskolastatud:

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

110. P0S.13i40 249 PC HF 2 8600 T5 49W HO 106 W tk 7
P0S.13.1i40 249 PC HF 2 8600 T5 49W HO 106 W, AKUGA 1
111. tk 5
TUND

112. P0S.14 40 254 PC DALI 2 8900 T5 54W HO 115 W tk 16

113. P0S.15 i40 258 PC W/Reflector HF 2 10400 T8 58 W 107 W tk 9

114 P0S.15.1i40 258 PC W/Reflector HF 2 10400 T8 58 W 107 W, ” 3

’ AKUGA 1 TUND
Y ™

115. P0S.16 D20-R210 226 SF DALI 2 3600 TC-DEL, 26W, 52W tk 47 )

Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Kvaliteedikontroll Tellija
Igor Knd$ 18.10.2014 ol Kivioli Vene Giimnaasiumi
Projektijuht Py

roleKs Kivioli hoone

; Linnavalitsus
Kontrollis 18.10.2014 . . .
Eriosa Elektripaigaldis ET
Koostas 18.10.2014 | Projekteerija
Igor Knés . Joonis Sisustus
Joonestas 18.10.2014 Electric OU
Igor Kno$ 7,8,? NQ,Lij’r,’f §§4 JO%”rise Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Oisme tee 141, Tallinn
37252198 97
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Kooskolastatud:

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

£
116. P0S.17 C20-R300 235 DP HF 2 6600 T5 35W HE, 76W tk 1 .,o‘:‘:;:i”?
r * 4'.‘
4:"*“‘-*
117 P0S.17.1 C20-R300 235 DP HF 2 6600 T5 35W HE, 76W, t 1 ’,7??;773?
* | AKUGA 1 TUND i
.SF‘.
118. P0S.18 A10-S350 218 DALI 2 2400 TC-DEL 18W, 37W tk 3
119. P0S.19 C51-S 428 SLS HFDd 4 10400 T5 28W HE, 120W tk 27
120. P0S.20 C10-WU 135 CO DALI 1 3300 T5 35W HE, 38W tk 36
121 P0S.21 E85-S WB LED E1/E3 DALI 1 120 LED E85 WB, 2W, ” 1 -
' AKUGA 1 TUND @
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Kvaliteedikontroll Tellija
Igor Knd$ 18.10.2014 ol Kivioli Vene Giimnaasiumi
Projektijuht g
roleKs Kivioli hoone
; Linnavalitsus
Kontrollis 18.10.2014 . . .
Eriosa Elektripaigaldis ET
Koostas 18.10.2014 | Projekteerija
Igor Kno$ B Joonis Sisustus
Joonestas 18.10.2014 Electric OU
Igor Kno$ /75? Ng,Lij’r,’f §§4 JO%”rise Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Oisme tee 141, Tallinn
37252198 97
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Kooskolastatud:

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

122 P0S.22 DL 300S 242 TC-TEL AMALGAM HFDd 2 6400 TC- ” 17
' TEL42W, 90W

123. P0S.23 DLT RT600 418 DL DALI 4 5400 T8 18 W 70W tk 24

124, P0S.24 A51-R530 336 HF 3 8400 TC-F 36W, 100W tk 7

125. P0S.25 A20-P166, 124 HF, 1800LM, TC-L1X 24W, 24 W tk 3

126. P0S.26 C20-S3 250 235 DL DALI 2 6600 T5 35W HE, 76W tk 14

127. P0S.27 C51-S 228 SLS HF 2 5200 T5 28W HE, 62W tk 12

Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Kvaliteedikontroll Tellija
Igor Knd$ 18.10.2014 ol Kivioli Vene Giimnaasiumi
Projektijuht Py

roleKs Kivioli hoone

; Linnavalitsus
Kontrollis 18.10.2014 . . .
Eriosa Elektripaigaldis ET
Koostas 18.10.2014 | Projekteerija
Igor Kno$ B Joonis Sisustus
Joonestas 18.10.2014 Electric OU
Igor Kno$ 75? NQ,Lij’r,’f §§4 JO%”rise Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Oisme tee 141, Tallinn
372 52 198 97
’ 10.7.14.ET.SIS PP 15/29




128. P0S.28 C10-S1 225 249 OP HF 2 8600 T5 49W HO, 106W, Ra90 tk 6
129. P0S.29 D81-W180 142 TC-TEL HF 1 3200 TC-TEL 42W, 43W tk 8
130 P0S.30 OA-SALED3-08 SALED-3, CHROM, 3W ALUMINIUM, ” 49
’ 230V AC |
%I.
= Tahis Hulk Muudatus Teostas Kuupdev
] Kvaliteedikontroll Tellja
Igor Knd$ 18.10.2014 ol Kivioli Vene Giimnaasiumi
3 Projektijuht A
g roleee Kivioli hoone
- : Linnavalitsus
£ Kontrollis 18.10.2014 ) .. .
= Eriosa Elektripaigaldis ET
Koostas 18.10.2014 | Projekteerija
| Igor Knos . Joonis Sisustus
Joonestas 18.10.2014 Electric OU
e Igor Kno$ 7,8,? NQ,Lij’r,’f §§4 JO%”rise Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
2 Oisméie tee 141, Tallinn
z 37252198 97
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EHITUSKIRJELDUS
1.1 ULDOSA

K4esolev projekt on koostatud Kivioli Vene Giimnaasiumi hoone, Pargi tn 9, Kividli, Eesti, Eesti Ehitusprojekt OU,
eritellimusel, tugevvoolu elektripaigaldise ehituse kohta.

1.1.1  LAHTEANDMED

1. Hoone arhitektuurne alusplaan;
2. Tellija ettepanekud.

11.2 NORMDOKUMENDID

Eeskirjast EEI-3:1994 |Ehitiste madalpinge elektripaigaldised’;
Eesti Standard EVS-IEC 60364 ,Ehitiste elektripaigaldised’;
Eesti Standard EVS-HD 384 ,Ehitiste elektripaigaldised’;

Eesti Standard EVS 811:2006 ,Hoone ehitusprojekt’;

Eesti Standard EVS 865-2:2006 ,Péhiprojekti ehituskirjeldus’.

gk~

1.1.3 PROJEKT

Elektripaigaldise projekteerija (edaspidi projekteerija) koostatud elektrotehnilise osa pohiprojekti ehituskirjeldus, arvutuslik osa, graafiline
0sa ning toodud lisadokumendid moodustavad Uiksteist tdiendades elektripaigaldise projektdokumentatsiooni (edaspidi projekt).

1.1.4 VASTUTUS

Toovotja on kohustatud projektdokumentatsiooni nii pohjali kult 1abi vaatama, et selles esinevad voimalikud vastuolud saaks
lahendada enne toddega alustamist. Juhul kui projektis iimneb ebaselgeid aspekte voi vastuolusid erinevate osade vahel, mida ei saa
lahendada operatiivselt elektritoovotu kdigus, normdokumente ja head ehitustava jdrgides, tuleb toovotjal sellest viivitamatult
projekteerijat kirjalikult informeerida ning paluda téiendavaid selgitusi.

Kui toode teostamise kdigus ilmnenud vastuolud on sellised, mi da t66votja oleks pidanud mérkama ja Tellija kaudu projekteerijale
teatama enne toddega alustamist, siis nendest pdhjustatud téoseisakute, hilinemiste ning lisakulutuste eest vastutab To6votja.
Toode teostamisel tuleb jalgida koiki Eesti Vabariigis kehtiva id seadusi ja maarusi. Juhul kui teatud tiksikosade kohta puuduvad vastavad
normid, teostatakse need osad vastavalt rahvusvahelistele (IEC), Euroopa (CEN/TC 169, EN 1838, EN 50171, EN 50172) v6i soome

! (SFS) normidele.
2 Toovotja hankesse kuulub tdoprojekt.
2 1.1.5 PROJEKTLAHENDUSE MUUTMINE
%I'
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Toovotjal on Gigus teha projektis muudatusi, seda ise finantseerides. Muudatus voi korrektuur peab olema vastava paranduse
koostanud autori poolt alla kirjutatud ja esialgse projekti koostanud projekteerijaga kooskolastatud.

11.6  SEADMETE ASENDAMINE

Projektis toodud konkreetset tiilipi seadmeid voib asendada, kuid ainul tellja ja projekteerija kirjalikul nousolekul, tehniliste ja
funktsionaalsete parameetrite, valimuse, kasutus-ja hooldusomaduste ning ohutus-ja kvaliteedinbuete poolest vahemalt samavéérsete
toodetega. Mittestandardseid ja normdokumentidele mittevastavaid elekiriseadmeid ja abimaterjale (valgustid, paigalduskomponendid,
jouseadmed, kilbi-, installatsiooni- ja ihendustarvikud, jt.) ei ole lubatud kdesolevas elekiripaigaldises paigaldada ega kasutada.

1.1.7  PROJEKTI PIIRITLUSED

Péhiprojektiga on lahendatud kahepereelamu Kivioli Vene Giimnaasiumi hoone, Pargi tn 9, Kivioli, Eesti, Eesti Ehitusprojekt OU
tugevvoolu elektripaigaldis.

1.1.8 TOOVOTT

Toovott sisaldab koikide elektriprojektis ning joonistes ja spetsifikatsioonis (pohimaterjalide loetelus) mainitud elekiriseadmete, liinide,
aparaatide ja siisteemide hankimist ja ekspluatatsiooniks vajalikku paigaldamist, juhul kui td6votu kohta ei ole eraldi vormistatud dokumenti.

Elektritoovotia peab enne hanget tdpsustama rihmakilpide ja paigaldustarvikute (pistikupesad, ldlitid, jne.) varvitooni tellija,
sisekujundaja ja/voi arhitektiga. )

To6ovotu raames rakendatakse to6votulepingute Gldtingimusi (ETU 2005). Uldised andmed ehitusobjekti kohta, rakendatav td6vGotunorm,
ehitustbdde tahtajad, osamaksud ning vastavad tagatised esitatakse t6ovotu pakkumiste esitamispalves toodud dokumentatsioonis.

Hoone elektripaigaldise ehitamisel lahtuda ,Hoone tehnosiisteemide RYL 2002” kvaliteedinduetest. Elekiritddvotja peab omama
MTR vastavat registreeringut. Paigaldatavad elektriseadmed peavad vastama EL madalpingeseadmete ja elekiromagnetilise (ihildatavuse
direktiivide (73/23/EMU, 89/33 6/EMU ja 93/23/EMU) alusel kehtestatud tootestandarditele ning omama CE vastavusmérki.

To6votja on kohustatud sooritama ehitustoode tellija poolt nfutavad muudatused, juhul, kui need ei muuda t66votja poolt teost atud
toode tulemust margatavalt, olenemata sellest, kas kiisimus on t66de sooritamise taiustamises, kergendamises vo6i muus. Muudatus te osas,
mis eeldavad lisakulutusi voi nende hiivitamist, tuleb teha enne t66de algust kirjalik pakkumine, mis on péadev ainult ehitustoode tellija poolt
kinnitatuna koos vastavate lisaaja hiivitamisele kuuluvate arvete esitamise korral.

Elektritdode to6votja koordineerib ka automaatika, nérkvoolu, side ja signalisatsiooni stisteemide alltd6votjate tood.

Elektritdode toovotja peab enne lepingute allakirjutamist kontrollima elektritddde sidumist teiste eritdddega, et oleks madratud koigi
toovotjate toGvottude piirid.

Toode teostamisel kasutatakse, soltuvalt iseloomust, vastavat koolitust ja kvalifikatsiooni omavat t66j6udu. Peatoovotjal peab
olema piisav toestusmaterjal alltoovotjate padevuse kohta. Alltoovotjate nimekiri tuleb esitada tellij ale kooskolastamiseks enne t66de
teostamise algust, s.t. ehituspakkumise kdigus.

Kui peatoovotja soovib todde teostamiseks kasutada projekidokumentatsioonist erinevaid téomeetodeid ja votteid, peab ta vastava
muudatuste projekti esitama tellijale ja

sz' projekteerijale kooskolastamiseks. Vastutus I6pptulemuse eest lasub siiski muudatuste projekti esitajal.
2 Juhul kui erilepetes ei ole nimeliselt teisiti madratud, kuuluvad t66vettu koik toovotulepingus méaératletud t66d, nende teostamiseks
% vajalikud ehitusmaterjalid, tooted ja mehhanismid, kohustused ja Gigused. Toovottu kuuluvad ka need t66d ja kohustused, mida ei ole
N toovotulepingus eriliselt mainitud, kuid mis on hdid ehitustraditsioone silmas pidades vajalikud 6nnestunud to6tulemuse
saavutamiseks. Juhul, kui tdddokumentatsioonis puudub selgitus montaaZi voi materjali kohta, tuleb juhinduda kehtivatest ehitusnormidest,
o uldiselt kasutusel olevatest tddmeetoditest ja toote valmistaja kasutusjuhenditest. Enne t66de alustamist peab to6votja veenduma, et
z
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t60d saab teostada vastavalt pakkumiskutse dokumentidele. ToOvOtja vastutab koikide ehitustegevuses tekitatud kahjustuste, ka
ehitusplatsist valjaspool olevate eest. Toovotja on kohustatud omal kulul likvideerima koik ehitusaegsed kahjustused. Tehtud tood vétab vastu
tellija.

Elektripaigaldise ehitaja varustab tellija esindaja siisteemi kasutuse ja hooldusjuhenditega

ning korraldab siisteemi ekspluatatsiooniks vajaliku koolituse. T60 dleandmisel annab t66vGtja (le ka tehtud paigaldisele vastavad
teostusjoonised.

Toovotja peab hoolitsema selle eest, et koik toode teostamiseks vajalikud dokumendid oleksid Gigeaegselt koostatud ja esitatu d

allakirjutamiseks selleks volitatud ametiisikutele
g
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Kooskoélastatud:

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

1.1.9  TEHNILISED POHIANDMED
Peajaotuskilp PJK-1

Projekteeritud juhistikustisteem:

PE ja N lahtutus PJK-s, pdrast TN-S
Toitepinge:

Installeeritud véimsus Pi

Arvutuslik véimsus Pa

Arvutuslik vool la

iiheaegsustegur

Peakaitse
Kaabel
12 VALISTRASSID

1.21  ELEKTRIVARUSTUS

1.2.1.1 MADALPINGE (0,4 KV) KAABELLIINID

Ei projekteerita

1.2.2  VALISVALGUSTUS

1221  PLATSIVALGUSTUS

Ei projekteerita

1.22.2  KAABELLIINID

Ei projekteerita

1.2.3  SIDE KANALISATSIOON JA KAABELLIINID

Ei projekteerita

13 TUGEVVOOLUPAIGALDIS

1.3.1  ELEKTRI JAOTUSSUSTEEMID

TN-C-S

3x230/400V
360 kW

250 kW

400 A

0,95

2X 3F 200A
2AXPK 4G240

Hoone elekirijaotus on lahendatud peajaotuskilbist PJK -véljuvate rihmaliinidega.
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13141 ELEKTRI ARVESTUSSUSTEEM
Elektri arvestussiisteem asub PJK kilbis.

1.3.1.2  MADALPINGE PEAJAOTUSSUSTEEMID: PEAJAOTUSKILP PJK

Peajaotuskilp PJK paigaldada kaitseastmega IP34C. PJK koostada vastavalt joon 10.7.14.E. PJK ning teostada TN-C-S
juhistikustisteemis, ihesektsioonilisena nimivooluga 16A.

Elektrikilp komplekteeritakse 3-pooluselise pea automaatkaitselllitiga ja véljuvad liinid 1- ja 3 -faasiliste liihis- ja
ulekoormuskaitsmetega varustatud automaatkaitselilititega.

Koik ohtlikes kohtades paiknevate ja vélisoludes kasutatavatele teisaldatavatele Gldkasutuseks tavaisikute poolt méeldud pistikupesade
rihmad varustatakse rikkevoolukaitselilititega rakendusvooluga < 30 mA. Peajaotuskilbist vdljuvate riihmaliinide kaitseaparatuuri
lihisvoolutaluvus 6 kA. Kaitseks ligpingete eest paigaldada kilpi 142 tiitipi liigpingepiirik.

Elektrikilbi samatiilibilised komponendid peavad olema sama valmistaja toodang. Elektrikilp dimensioneerida ca. 30 % vaba ruumi ja
voimsusvaruga.

Elektritarvitite toiteliinid jagatakse faaside vahel nii, et oleks tagatud faaside koormuste vordsus. Kilbi toiteliini voolude méotmised
teostatakse faaside kaupa maksimaalkoormuse ajal ja vajaduse korral (kui koormuste erinevus on (ile 10%) tehakse kilbis imbertihendused
koormuste tihtlustamiseks.

Modotmiste otstarbel tuleb N- ja PE- lattide (ihendus teha kergesti lahtivoetav. Kilbis paiknevad kaitsmed, lilitid ja komponendid
margistatakse selgelt ja piisivalt elekiriskeemide jargi. Kaablite PE ja N juhid téhistada riihmaliinide numbritega.

Termoreleede vinnastusnupud, juhtlilitid ja muud tavakasutuses o levad seadmed tuleb paigaldada nii, et kilbi katteid ei tuleks avada
kasutusolukordades. Klemmliistude,

kontaktorite ja Kaitseliilitite katted peavad hooldustoimingute pérast olema hingedega. Enne kilbi ja teiste seadmete hanget p eab
kontrollima seadmete |6 plikud voimsused, seadmevalmistaja paigutus- ja paigaldusjuhendite ning paigutusjooniste sobivust.

Peakilbi ukse sisekaanel peab olema tasku kilbi dokumentatsiooni hoidmiseks ning kilbi uksel elektriohu tahis.

1.3.1.3  POTENTSIAALIUHTLUSTUS JA MAANDUSPAIGALDIS

Maandusseadmeks ehitada siivamaanduritega maandusseade maandustakistusega alla 30 oomi. Véljavote maandusseadmest
teostada D=8 mm kuumtsingitud iimarterasega

Maandusjuhtide ihendused maanduritega peavad olema mehaaniliselt ja elektriliselt tookindlad ega tohi esile kutsuda kohalikku
korrosiooni.

Koige paremini rahuldavad neid noudeid poltklamberliited, kuid voib kasutada ka pressliiteid. Kui maandusjuhid ei ole tsingitud,
vasetatud ega muul viisil korrosioonivastase metallikiniga kaetud, voib maandusjuhte Gihendada maanduselekiroodidega ka keevitamise
teel. Maandusjuhtide jatkamiseks kasutatakse standardseid poltliiteid, kusjuures iihe poldi korral peab see olema vdhemalt M10, kahe
poldi korral aga vdhemalt keermega M8. Peamaanduslatina EIB kasutada peajaotuskilbis PE latti, millisega ihendada maandusseade,
veesisestus, metallist torustikud ja nérkvooluseadmed.

Peamaanduslatt iihendada maandusseadmega PK 16 KORO isoleeritud vaskjuhtmega. Veeiihenduseni paigaldada MKEM 16 KORO
isoleeritud vaskjuhe.

§ 13.2 JUHTMETE JA KAABLITE PAIGALDAMINE, KAABLITEED.
% Elektriinstallatsioon teha slvistatult hoone konstruktsioonidesse (paneelide 60nsustes, valamisel paigaldatud kaitsetorudes,
= kergvaheseintes, porandates ja freesitud kanalites).
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Pdorandates ning lagedes paigaldada kaablid kogu ulatuses plasttorusse voi korisse. Harutoosid paigaldada néhtavale kohale ning
tagada nende teenindamise véimalus. Seintel ja lagedel lahtiselt paigaldatud kaablid peavad olema fikseeritud klambritega 1 -2

kaabli puhul voi kinnitusliistudega 3 ja enama kaabli puhul (kinnituskaugused 200 -300 mm vastavalt kaablile).

Eri tuletokke tsoonidest ja korrusevahelised lébiviigud tihendada tuldtbkestava ainega vastavalt tuletbkkesektsiooni tuletbkke
tulepiisivusastmele.

Labiviikudel kaitstakse (iksikkaabel metallist ldbivedamistoru abil. Mehhaanilistest koormustest téiesti vabades kohtades v6ib kaitse
teha plastiktorust. Koik labivedamiskohad tihendatakse vastavalt teistele struktuuridele tuletorjetehnika, akustika ning kiitt e-, veevarustuse-
ja ventilatsioonitehnika seisukohalt.

1.3.3  ELEKTRITOITE UHENDUSSUSTEEMID
1.3.3.1  PISTIKUPESAD JA LULITID

Kasutada iihest sarjast tugev- ja noérkvoolu pistikupesi ning lliteid. Pistikupesade ja liilitite vérvus on dldjuhul valget vérvi, tpne
vérvus ja disain kooskolastada sisekujundaja voi tellijaga.

Pistikupesad ja liilitid paigaldada kuuris pinnapealselt. Eluruumides jm paigaldada pistikupesad ja liilitid stivistatult.

Mitme pistikupesa korvuti paiknemisel paigaldada need (ksteise korvale horisontaalselt, sivispaigalduse korral (htsesse
mitmekohalisse raami.

Llitid paigaldada ukse kaepideme poolsele killjele. Mitme Iuliti korvuti paiknemisel, paigaldada lilitid (ksteise kohale vert ikaaltasapinnas,
stivispaigalduse korral tihtsesse mitmekohalisse raami.

Pistikupesade ja lulitite paigalduskorgus:

. uldiselt seinapistikud porandast 1800 mm

° teh. ruumide pistikupesad 1500 mm

° t6opinnast korgemal olevad pistikupesad 300 mm t6opinnast
° voi porandast 1200 mm

° [ilitid porandast 1100 mm

1.3.3.2  PISTIKUPESADE JA SEADMETE VORGU TOITELIINID

Pistikupesade ja jouseadmete vorgu toitelinidena kasutatakse tuld mitte levitava poliivindilkloriid isolatsiooniga kaableid.

Pind- ja varjatud paigalduse puhul kasutatakse siseruumides kaablit PPJ (MMJ).

Enne seadmete hanget peab elektritdvotja kontrolima seadmete I6plikud voimsused, seadmevalmistaja paigutus- ja paigalduse
juhendite ja paigutusjooniste sobivust. Pistikupesade faasijarjestus kontrollida métmistega.

Pistikupesade ja seadmete paigalduskohad ja paigaldusviis tapsustada vastavalt sisekujundusjoonistele voi tellija ettepan ekutele.

1.3.4  VALGUSTUSSUSTEID

1.341  ULDVALGUSTUS

§ Hoone valgustuskontseptsioon on lahendatud héog-, halogeen- ja luminofoorlambiga valgustitega. Valgustitiiibi valikul on
§ arvestatud tehniliste ja sisekujunduslike isedrasustega ning tellija soovidega. Tapsed valgustitiiiibid valib sisekujundaja voi tellija.
8 Valgustite tiiiipandmed on antud pohimaterjalide loetelus. Kuuris ja autovarjualuses paigaldada valgustid pinnapealselt. Eluruumides jm
> (olenevalt valgustitiiiibist) vastavalt sisekujundusprojektile voi tellija mérgetele.
Margade alade Idheduses arvestada paigaldamisel standardi EVS -HD 60364 7 ja EVS-HD 384 7 nduetega.
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Kooskoélastatud:

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

1.3.4.2

VALGUSTUSE TOITELIINID

Valgustuse toiteliinidena kasutada vasksoontega tuld mitt e levitava poliivinadlkloriid isolatsiooniga kaableid.
Pind- ja varjatud paigalduse korral kasutatakse siseruumides kaableid PPJ (MMJ).

1.3.5

1.3.5.1

KUTTESUSTEEMID JA SEADMED

ULDISELOOMUSTUS

Ei projekteerita

1.3.5.2

VEEKUTTESUSTEEM

Ei projekteerita

1.3.5.3

ERIKUTTESEADMED

Ei projekteerita

1.3.6

1.3.6.1

VENTILATSIOONISUSTEEMID JA SEADMED

ULDISELOOMUSTUS

Ei projekteerita

1.3.7

1.3.7.1

ERISUSTEEMID

PIKSEKAITSE

Ei projekteerita

14

1.4.1

NORKVOOLUPAIGALDIS

ULDISELOOMUSTUS

Ei projekteerita

15

ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVOTT

Peale paigaldustodde 16ppu ning enne elektripaigaldise pingestamist tuleb Iabi viia elektripaigaldise tehniline Kkontroll,
tbendamaks, et paigaldis vastab kdesolevale projektile ning normdokumentidele.

Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupdev
Kvaliteedikontroll Tellija
Igor Knos 18.10.2014 Obiek Kivioli Vene Giimnaasiumi
Projektijuht T
roleEn Kivioli hoone
: Linnavalitsus
Kontrollis 18.10.2014 . .
Eriosa Elektripaigaldis ET
Koostas 18.10.2014 | Projekteerija
Igor Knos ) Joonis Sisustus
Joonestas 18.10.2014 Electric OU
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/gOI' KHOS hHQ_'[[e/ecm'C.ee[ nr Staadium Muutus Leht/ Lehti
Oismée tee 141, Tallinn
+372 52 198 97
10.7.14.ET.SIS PP 27/29




Tehnilise kontrolli kdigus hinnatakse elektripaigaldise dokumentatsiooni ning akrediteeritud labori md6tmis - ja katsetulemuste
vastavust nouetele.

Enne kasutuselevottu teha nouetekohasuse hindamine ja tdendamine ning esitada t6ovotja poolt visuaalkontrolli
deklaratsioon.

Kontrolliprotseduur viiakse ldbi vastavalt asjakohastele normdokumentidele. Tehnilise kontrolli teostamise, asjakohaste
instantsidega suhtlemise ning digeaegse dokumentide esitamise eest vastutab elektritodvotja.

Elekritodvotja peab peale tehnilist kontrolli teostamist tellijale iile andma objekti “elektripaigaldise dokumentatsiooni”, mis
sisaldab vahemalt jargmised dokumente:

1. elektripaigaldise Gleandmise-vastuvotmise akt;

2. elektripaigaldise nouetekohasuse tunnistus;

3. elektripaigaldise nouetekohasuse deklaratsioon;

4, elektripaigaldise tehnilise kontrolli aruanne;

D. elektripaigaldise visuaalkontrolli protokoll;

6. kaetud t60de aktid (tugevvoolu varjatud kaabeldus; kittekaablite varjatud paigaldus; potentsiaaliihtlustuse
véljaehitamine; jms.), koos vastavate teostusjoonistega;

7 elektrotehniliste kontrollmootmiste protokollid (maandustakistuse modtmine; toitekaabli isolatsioonitakistuse

moo6tmine; isolatsioonitakistuse moo6tmine; kaitse- ja PEN- juhtide katkematuse kontroll; kaitse rakendusaja mddramine;
rikkevoolukaitseseadmete kontroll; potentsiaalihtiustusjuhtide katkematuse kontroll; jms.);

8. elektripaigaldise teostusjoonised (koos koigi ehituse kéigus teostatud muudatuste ja tdiendustega);
9. paigaldatud seadmete kasutus- ja hooldusjuhendid (eesti keeles)

Elektrikeskused peavad vastama standardi EVS-EN 60439 seeria nduetele. Antud standardiseeria kuulub harmoniseeritud standardite
hulka, seega laienevad kilpidele madalpingedirektiivis toodud nouded ehk siis Elektriohutusseaduses toodud madalpingeseadmetele
esitatavad nouded.

Elektrikeskused peavad olema varustatud keskuse valmistaja paigaldatud nimesildiga. Nimesilt ei tohi olla kergesti eemaldatav.
Kui keskuse kesta ja sisu valmistajad on erinevad, siis peavad olema keskusele kantud mélema valmistaja andme d (nimesildid).
Elektrikeskustel, mille kaitse on ile 35 A, peab olemas olema tehniline dokumentatsioon ja vastavusdeklaratsioon. Tehtud peavad olema
vajalikud tliipkatsed. Kui tegemist on iihe ajami toiteahela kilbiga, siis piisab jargmises 16igus toodud nd uete jargimisest.

Elektrikeskustele, mille kaitse on alla 35 A, peab olemas olema samuti tehniline dokumentatsioon ja vastavusdeklaratsioon, kuid
tehniline dokumentatsioon voib koosneda ainult koostisosade vastavusdeklaratsioon
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Kooskoélastatud:

Inventaar. Ne

Allkiri, kuupéev

Inventaar. Ne

2.

2.1
211
21.2
21.3
214
21.5
2.1.6
21.7
21.8
21.9
2.1.10
2111
2112
2113
21.14
2115
2.1.16
2117
2.1.18
2.1.19
2.1.20
21.21
2.1.22
2.1.23
2.1.24
2.1.25
2.1.26
2.1.27
2.1.28
2.1.29
2.1.30
21.31
2.1.32
2.1.33
2.1.34
2.1.35
2.1.36
2.1.37
2.1.38
2.1.39
2.1.40
2.1.41

GRAAFILINE 0SA:

ALBUM 01: TUGEVVOOL

0 KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A

1 KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A*, ,B*

1 KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,C*

2 KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A*, ,B*
2 KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,C*

3 KORRUSE J(:)UPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A®, ,B*
4 KORRUSE JOUPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A®

0 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A®

1 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,C*

1 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A*, ,B*
2 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A%, ,B*
2 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,,C*

3 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A%, ,B*
4 KORRUSE VALGUSPAIGALDISE PLAAN, KORPUS ,A",
PEAJAOTUSKESKUSE PJK SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE JK-0.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE JK-1.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE JK-1.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE JK-1.3 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE JK-1.4 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE JK-2.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE JK-2.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE JK-2.3 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE JK-2.4 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE JK-3.1 SKEEM, NQUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE JK-3.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE JK-3.3 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE JK-4.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE JK-4.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE RJK-0.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE RJK-1.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE RJK-1.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE RJK-2.1 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE RJK-2.2 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
JAOTUSKESKUSE RJK-2.3 SKEEM, NOUDED KESKUSELE
SUITSUEEMALDUS SUSTEEMI SKEEM

SO0JUSSOLME JAOTUSKESKUSE SJK SKEEM, NOUDED KESKUSELE

TURVAVALGUSTUSE SJK SKEEM
SUITSUEEMALDUS SUSTEEMI SKEEM
POTENSIAALIUHLUSTUSE SKEEM
INSTABUS KNX/EIB SKEEM
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KORPUS A

4 KORRUS JK—49
4K KNX ANDURID, LULITID A
[ DAL VALGUSTD_ [~
DALI GATEWAY
\ | [ DADVALGUSTD [
KORPUS B DALI" GATEWAY
1 . JK=3.3 3 KORRUS JK=3.2 ) 1
T 3K KNX ANDURID, LULITID 3.K KNX ANDURID, LULITID A
********* T DAL VALGUST),_| B —
DALI GATEWAY DALI GATEWAY
””””” I DALl VALGUSTID] HB\ \ \ \B [ DAL VALGUSTD_ [~
DALI GATEWAY KORPUS C DALI GATEWAY
1 . JK=2.4 JK=2.3 2 KORRUS JK=2.2 ) 1
T T oK KN ANDURID, LOLITID 2.K KNX ANDURID, LULITID oA
7777777777 | DALI VALGUSTID] - - [ DAL VALGUSTD [
DALl GATEWAY T 2K KNX_ANDURID, LULITID DALl GATEWAY
””””” | DALl VALGUSTID] HB\ [ ] DAl VALGUSTID HB\ ‘ ‘ [ \B [ DAL VALGUSTID_ [~
DALI GATEWAY DALI GATEWAY DALI GATEWAY
JK—1.4 JK=1.3 FKORRUS | k=12 2 1
1.K KNX ANDURID, LOLITID .
. [ DAL VALGUSTD [
T 1.K KNX ANDURID, LULITID ™ 1.K KNX ANDURID, LULITID Sl AT
””””” [ DALl VALGUSTD HJ \ \ T DALI VALGUSTID HB\ \ \ [ \HB [ DALI VALGUSTD [
DALI GATEWAY DALl GATEWAY DALI GATEWAY
PJK 0 KORRUS JK=0.1
0.K KNX_ANDURID, LULITID T
| | | | | | \HB DALI VALGUSTID 1~~~
kiih kiih | 1 -
DALI GATEWAY
MAIN LINE 2.0 MAIN LINE 1.0
—e —e PDB/EDB*CW.B‘W
2.0.0 1.00 E‘; BACKBONE LINE O
3.0.0 4.0.0 o WAl GATEWAY EIB/TEL
4 PCS
MAIN LINE 3.0
MAIN_LINE 4.0 TELEPHONE LINE
POWER SUPPLY UNIT 640 mA/\NTEGRATED CHOKE N122
UNE/BACKBONE COUPLER N140
2—TARIFF ENERGY COUNTER WITH ELECTRONIC INDICATION
AND EIB INSTABUS INTERFACE
BINARY [INPUT 4x24 V AC/DC N261
BRIGHTNESS CONTROLLER
Tellija T60

INTERFACE RS232 N148 (UP148)

BUS CABLE YCYM 2x0,8+0,8

Kividli Linnavalitsus

Kivioli Vene Glimnaasiumi hoone elektripaigaldis
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R INTERAKTIVNE TAHVLI TOOKOHT PISTIKUPESADE KOMPLEKT (0] e i ARVUTI TOOKOHT, PISTIKUPESADE KOMPLEKT KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT B 3(1)~FAASILINE ELEKTRIMOOTOR
o S2A ~/)\3
ot e o ® STOP OPETAJA TOOKOHT, PISTIKUPESADE KOMPLEKT KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT :Hﬂsa{'m PISTIKUPESADE KOMPLEKT KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT 2 16A PINNAPEALNE 3-FAASI PISTIKUPESA 16A, 400V, N, PE
:Rﬁ#t\;@@ PROJEKTORI TOOKOHT, PISTIKUPESADE KOMPLEKT LAES :GQ{GA@ STOP OMBLEJA TOOKOHT, PISTIKUPESADE KOMPLEKT KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT s PINNAPEALNE PISTIKUPESA 1—KOHALINE, 16A, 230V, N, PE, IP44
L 1BA .
Kbk ® STOP PISTIKUPESADE KOMPLEKT KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT ~m- PISTIKUPESADE KOMPLEKT SEINAS - SUVISTATAV PISTIKUPESA T—KOHALINE, 164, 230V, N, PE, P44
v o
:Wg KONTORITEHNIKA PISTIKUPESADE KOMPLEKT Tmmsa ARSTIKABINETI PISTIKUPESADE KOMPLEKT ~ KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT - SUVISTATAV. PISTIKUPESA T-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE
= PISTIKUPESADE KOMPLEKT KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT :Rﬁiif@igf VENT.REG. KEEMIA KABINETI PISTIKUPESADE KOMPLEKT =~ KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT = SUVISTATAV PISTIKUPESA 2-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE
RJ45 RJ45 v
e OPETAJA TOOKOHT, PISTIKUPESADE KOMPLEKT KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT = i i i i SAALI PISTIKUPESADE KOMPLEKT
- PISTIKUPESADE  KOMPLEKT KARBIKUS INKA 123/72, HORISONTAALSELT — KESKUS, UKSEGA, PINDPAIGALDUS Tellija Too
- 101 st = SUVISTATUD R/TV/SAT 5...2400MHZ ANTENNI LOPUPESA Objekt Pargi 9, Kivioli, 43122 Ida-Virumaa Joonise nr
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C20—-R3000 228 SL, HF, 5200 LM,T5 2X28W, HE, 62W, IP20, 230V, SOVISTATAV
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A10-5350 218 DALl 2 2400 TC-DEL 18W, 37W

SOOORE®

C20-53 250 235 DL DALI 2 6600 T5 3oW HE, 76W
C51=5 228 SLS HF 2 5200 T5 28W HE, 62W
C10-S1 225 249 OP HF 2 8600 15 49W HO, 106W, Ra90

D81-W180 142 TC-TEL HF 1 3200 TC-TEL 42W, 43W

PINNAPEALNE LUMINOFOORVALGUSTI, 1 LAMP
PINNAPEALNE LUMINOFOORVALGUSTI, 4 LAMPE
PINNAPEALNE LUMINOFOORVALGUSTI, 2 LAMPE
LUMINOFOORVALGUSTI, SEINAS, LULITIGA
LIKUMISANDUR, 230V, 360 GRAD
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [KWW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
KAHETARIFNE_IMPULSS AKTIVENERGIA ARVESTI
KAHESUUNALINE IMPULSS REAKTIVENERGIA_ARVESTI
DIGITAALNE NADALASE TSUKLIGA PROGRAMMKELL
SISESTUS | 190/130 | 200 2AXPK_4G240
SISESTUS I 170/120 | 200 2XPK_4G240

P LIGPINGEPIRIKUD KLASS I+

KAITSE_VASTAVALT TOOTJA NOUETELE
JK 0.1 5 2 MCMK_4*6/65
Sk L 2% MCMK 4¢10/10 S
RIKO.1 40 63 MCMK_3*35+16/165
RIKO.2 5 2 MCMK_4*6/65
RIK1.4 80 125 MCMK_4¢70/35 AN
JK11 10 2 MCMK_4*6/65
JK1.2 10 2 MCMK_4*6/65
JK1.3 10 2 MCMK_416/65
JK14 20 3 MOMK_4x10/10 S
WK 5 2% MCMK 4x16/16 S
RLA 63
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1.5 Vastupidavus ljhisele i BkA
1.4 Installeeritud voimsus Pi So0kW
1.5 Arvutuslik vBimsus Pa 200kW
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2. EHITUSLKUD ANDMED
2.1 Keskuse materjal Plastik
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]

KAHETARIIFNE IMPULSS AKTIVENERGIA ARVESTI

& KAHESUUNALINE IMPULSS REAKTIIVENERGIA ARVESTI
% DIGITAALNE NADALASE TSUKLIGA PROGRAMMKELL
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S P LIGPINGEPIRIKUD KLASS [+1I

Er KAITSE VASTAVALT TOOTJA NOUETELE

k2)

15— s K21 15 32 MCMK 4x16/16 S
\/

16— g K22 30 63 MCMK 3x25/16
\/

7 s K23 15 3 MCWK 4x16/16 S
\/

T s JK2.4 5 32 MCMK 4x16/16 S
\/

19— JK3.1 20 40 MCNK 4+16/16 S
\/

20 Hﬁé JK3.2 15 32 MCWK 4x16/16 S

21 ‘X@ JK33 % 40 MCNK 3+35+16/16 5

2 Hé@ JK41 20 40 MCNK 3+35+16/16 S

23 *X@é JK42 15 32 MCWK 4x16/16 5

24 ‘X@ 63

% Hé@ 63

% P C RLA 63
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
RLA
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30 —x @ K 2.2 36 16 PPJ 5625
31— ﬁ?ﬁ RJK1.4 (KOLMUTUSAGREGAADID) 7,0 25 PPJ 564
3 ﬁxﬁé SEK 02 16 FRHF 3X2,5
33 H@ VK 14 16 FRHF 3X2,5
3 —x ﬂ/? WK 0,1 16 PPJ 362,5
R — Q\% RESERV 16
B —x ﬁé UPS—I TOIDE 25 63 PPJ 5625
37— Q\% UPS—I MOODAVIK 25 63 PPJ 5625
- UPS—1 MGODAVIK 63
|
|
|
|
|
|
)‘x\ SISESTUS UPS—IST 30 63 PPJ 5625
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm2]
|| f—p
Z: U1 4\]\% JK 0.1 0,2 C16 PPJ 5G2,5
L}
:~ U2 —\]\% SJK 0,2 16 PPJ 562,5
B
j U3 —\]\% RIK 0.1 1.0 16 PPJ 5G2,5
g U4 —\]\% JK 1.1 1,85 16 PPJ 562,5
E US —\]\% JK 1.2 2,4 16 PPJ 562,5
ﬁ Ub —\]\b& JK 1.4 0,6 16 PPJ 5G2,5
g U7 —\]\% JK 2.1 1,0 16 PPJ 562,5
NZ) U8 —\]\% JK 2.2 2,4 16 PPJ 562,5
U9 —\‘\b& JK 2.3 0,8 16 PPJ 5G2,5
U10 —\]\% JK 2.4 1,6 16 PPJ 5G2,5
U1t —\]\% JK 3.1 1,5 16 PPJ 5G2,5
U12 4\‘\% JK 3.2 2,0 16 PPJ 5G2,5
U13 —\]\% JK 3.3 2,5 16 PPJ 5G2,5
Ul4 —\]\% JK 4.1 1,5 16 PPJ 5G2,5
U1s 4\]\% JK 4.2 1,9 16 PPJ 5G2,5
U16 —\]\% ATS 0,1 16 PPJ 5G1,5
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D Muudatus

E Muudatus

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON

1. NIMIPINGE /VOOL/SAGEDUS

. LOHISETALUVUS

. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VOIMSUS /COSFI

. JUHTIMISPINGE

. JUHISTIKUTOUP

F Muudatus

EHITUSLIKUD ANDMED

1. KESKUSE TUUP

. PAIGALDUSVIIS

. KINNITUSVIIS

. UKSE TOUP

. POHJA EHITUSVIIS

. PINNAKATE

. MOODUD

SEADMETE INFORMATSIOON

1. SEADMETE TUUP

2. PAIGUTUSVIIS

3. SIGNAALLAMBID

4. KONTROLLITUD

KAABLID

1. TOITEKAABLID

2. VALJUVAD JOUKAABLID

3. JUHTKAABLID

TUNNUSSILT

1. TAHISTUS

A Muudatus

B Muudaotus

2. INSTRUM. NUMMERDUS
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El PINGE v VOOL
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P.PEALNE SOVISTATUD KAITSEASTE
PORAND SEIN

LUKK RIV

AVATUD TULEKINDEL

PULBER TULEKINDEL

KORGUS: SUGAVUS:

K.KINDEL D LIIKUV D MUu
MOODUL D TSENTRAAL

TORU D HOOG % LED

PAIGALDAJA POOLT D TOOTJA POOLT

D INSTRUM.

D INSTRUM.

STANDARD MUU

INKREMENTAAL MOODUL D

C Muudatus
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [KW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [kWW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
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2 SISESTUS PEAKESKUSEST PJK UPS SEKTSIOONILT 2.4 C16 PPJ 5625
- L ARVUTITONE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0.05 C16 PPJ 3025
L 2 e ARVUTITONE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0.25 C16 PPJ 3625
- e ARVUTITONE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0.05 C16 PPJ 3025
_ e ARVUTITONE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0.05 C16 PPJ 3025
_ e ARVUTITONE. PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0.25 C16 PPJ 3625
L s e ARVUTITONE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0.05 C16 PPJ 3025
- 7 e ARVUTITONE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0.05 C16 PPJ 3025
L s e ARVUTITONE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0.05 C16 PPJ 3625
_ e TELEKOMMUNIKATSIOON KORPUSE JAOTLA FD22 0.2 C16 PP 3015
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L U2 e RESERV C16
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [kWW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
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SKEEM NIMETUS VOINSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
_— SISESTUS PEAKESKUSEST PJK 25 63 MWK 3x35+16/16 °
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el
- 52 Ly e PISTIKUPESAD: TODKOHT 0,3 016 PPJ 362,5
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oesg L p3 PISTIKUPESAD: TOOKOHT 03 016 PPJ 3025
Loy > PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0.3 016 PPJ 3625
Lps e PISTIKUPESAD: TOOKOHT 03 016 PPJ 362,5
- ps e RESERV Ci6
i e RIKKEVOOLUKATTSE 4P,30mA, 40A 10
[red |
e Ly e PISTIKUPESAD: TOOKOHT 03 016 PPJ 362,5
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8,58% L pp PISTIKUPESAD: 03 016 PPJ 3025
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
W RWM RIKKEVOOLUKATTSE 4P,30mA, 40A 10
- - p1g e RESTRV 016
s
- j_
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N
= - o RS RESTRV C16
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¥ - P20 LS RESERV Ci6
5 M
0 L P23 RESERV 016
N
= - P24 B RESTRV 016
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TIF v J\'X VALGUSTUS: KLASS 0,5 10 PPJ 3015
M
- v J\'X VALGUSTUS: KLASS 0,5 10 PPJ 301,5
- 3 J\'X VALGUSTUS: KLASS 05 10 PPJ 301,5
_ J\'X VALGUSTUS: KLASS 0,5 10 PPJ 3015
- s J\'X VALGUSTUS: KLASS 0,5 10 PPJ 301,5
- 6 J\'X VALGUSTUS: KABINETID 0,5 10 PPJ 3015
- w7 J\'X VALGUSTUS: VOIMLEMIS KLASS, PUHKETUBA 0,5 10 PPJ 3015
- vs J\'x VALGUSTUS: KORIDOR 0,5 10 PPJ 301,5
- o J\'X VALGUSTUS: KORIDOR 0,5 10 PPJ 3015
L i J\'X RESERV 10
- i J\'X VALGUSTUS: WC 0,3 10 PPJ 301,5
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[ —— JUHTIVINE: LIKUVANDUR 23V, 10A
KNX
)OO?\‘
LKNX-
KNX
LINE COUPLER
KNX
)Ooﬁ
+KNX-
L KNX
N 24V POWER
0,644
KNX
)Ooﬁ
+KNX=
K /oAl AN
DLAN-3.2.1 UTP4x2x0,5Cat6
oEWY |
KNGO DAL D-3.21
R - DALl VALGUSTID WIAX 64 SUTTESEADED PPI2X1,5
+KNX -
koA N
DUAN-3.2.2 UTP4x2x0,5Cat6
CATEWAY |
DAL D-322
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [KW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?2]
L | 4 2 SISESTUS PEAKESKUSEST PJK UPS SEKTSIOONILT 16 016 PPJ 5625
~
5 F v L ARVUTITOITE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 025 016 PPJ 3025
S w e ARVUTITONTE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 025 016 PPJ 3625
i - U3 L ARVUTITONTE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 025 016 PPJ 3625
; - U L ARVUTITOITE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 025 016 PPJ 3025
Z" L s e ARVUTITONTE PISTIKUPESAD: TOOKGHT 025 016 PPJ 3625
§ - s L ARVUTITONTE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 025 016 PPJ 362.5
E L 7 e RESERV 016
L s L TELEKOMMUNIKATSIOON KORPUSE JAOTLA FD24 0,1 016 PPJ 3615
. L RESERV c16
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [KW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?2]
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [KWW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]

oW T VALGUSTUS: KIASS 05 10 PPJ 361,5
“ s _ P VALGUSTUS: KIASS 05 10 PPJ 3615
M
1
R T VALGUSTUS: OPPEKABINET 1,3 10 PPJ 3615
1
ol G T VALGUSTUS: WC 03 10 PPJ 361,5
FF v T VALGUSTUS: WC 03 10 PPJ 3615
o
B Rl T ‘ VALGUSTUS: WC 05 10 PPJ 31,5
> b —— 1 JUHTIMINE: LIKUVANDUR 23V, 10A
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3 K — — — — + RESERVKOHT 20%
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2 SISESTUS PFAKESKUSEST PJK UPS SEKTSIOONILT 15 016 PPJ 562,5

ARVUTITOITE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0,25 C16 PPJ 362,5

ARVUTITOITE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0,25 C16 PPJ 362,5

ARVUTITOITE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0,25 C16 PPJ 362,5

ARVUTITOITE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0,25 C16 PPJ 362,5

TELEKOMMUNIKATSIOONI KORPUSE JAOTLA FD31 0,1 C16 PPJ 3G1,5
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
I SISESTUS PEAKESKUSEST PJK 15 32 MCMK 4x10/10 S
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22 > PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0,3 C16 PPJ 362,5
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Lo5Y 5 PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0,3 C16 PPJ 362,5

M
PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0,3 C16 PPJ 362,5
RESERV C16

LoT = RVKQM RIKKEVOOLUKAITSE 4P,30mA, 40A 40

3328 =

T 55 -

ETH - p7 RESERV C16
033 Loy I RESERV C16
> oEE
AE W0 T o
°Ess L 59 RS RESERV C16

£3 8 - RVKBM RIKKEVOOLUKAITSE 4P,30mA, 40A 10
gebe = f
- - P10 PISTIKUPESAD: 0,3 C16 PPJ 362,5

- P11 RS PISTIKUPESAD: 0,3 C16 PPJ 362,5
- P12 LS PISTIKUPESAD: 0,3 C16 PPJ 362,5
- P13 RS PISTIKUPESAD: 0,3 C16 PPJ 362,5
- P13 e PISTIKUPESAD: 0,3 C16 PPJ 362,5

RS fPMj_ PISTIKUPESAD: 0,3 C16 PPJ 362,5

73

»n O
2 2

o c
83 E - RWM RIKKEVOOLUKAITSE 4P,30mA, 40A 40

=
—MM PISTIKUPESAD: KORISTUSLIIN, KORIDOR 0,7 C16 PPJ 362,5
3§ § i% —MM PISTIKUPESAD: KORISTUSLIN, KLASS 0,7 C16 PPJ 362,5
N T
- P17 RESERV C16
- V1 J\'X VALGUSTUS: KLASS 05 10 PPJ 361,
Y J\'X VALGUSTUS: KLASS 05 10 PPJ 3G1,5
- V3 J\'X VALGUSTUS: KLASS 05 10 PPJ 361,5
o<az - V4 J\'X VALGUSTUS: KLASS 05 10 PPJ 3G1,5
oo x
~ ™M
- V5 J\'x VALGUSTUS: KLASS 05 10 PPJ 3G1,5
£ é V6 J\'X VALGUSTUS: KORIDOR 05 10 PPJ 361,5
G
=N - V7 J\'X VALGUSTUS: KORIDOR 05 10 PPJ 3615
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SKEEM NIMETUS VOINSUS [KW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
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- U1 J\'X ARVUTITOITE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0,25 016 PPJ 302,5
- 0 J\'X ARVUTITOITE. PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0,25 C16 PPJ 302,5
- U3 J\'X ARVUTITOITE. PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0,25 016 PPJ 302,
- Ut J\'X ARVUTITOITE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0,25 016 PPJ 302,5
- U5 J\'X ARVUTITOITE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0,25 C16 PPJ 302,5
- s J\'X ARVUTITOITE. PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0,25 C16 PPJ 302,
- U7 J\'X TELEKOMMUNIKATSIOONI KORPUSE JAOTLA FD32 0 016 PPJ 301,5
S J\'X RESERV C16
. e - . - i 0 Pdis _ ..
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [KWW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]

47

= 2 SISESTUS PEAKESKUSEST PUK UPS SEKTSIOONILT 25 CT6 PPJ 502,5
= L ARVUTIONE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0.25 CT6 PPJ 3025
- e ARVUTITONTE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0.25 C16 PPJ 302,5
L s L ARVUTIONE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0.25 CT6 PPJ 3025
- e ARVUTITONE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 025 C16 PPJ 3025
L s e ARVUTITONTE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 025 C16 PPJ 302,5
L s e ARVUTIONE PISTIKUPESAD: TOOKOHT 0.25 CT6 PPJ 3025
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [KWW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]

w2 Mh JOUPISTIKUPESA 16A 6,0 C16 PPJ 5625
. red — RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30mA, 40A
= h LOLITI OPETAJA RUUMIS PPJ 3415
A S g — JOUPISTIKUPESA 164 60 C16 PPJ 5625
o red RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30mA, 40A
- — LOLITI OPETAJA RUUMIS PPJ 3%15
= |F ¢ ] = g NN JOUPISTIKUPESA 16A C16 PPJ 5625
. red RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30mA, 40A
r — LOLITI OPETAJA RUUMIS PPJ 31,5
o
O v e VALGUSTUS 03 BI0
>
=N ) I VALGUSTUS 03 B10
N
3 K — — —— — 1 RESERVKOHT 20%
<
4 T
E— SISESTUS PEAKESKUSEST PJK RLA SEKTSIOONILT 0,1 C16 PPJ 3625

RISKIALAVALGUSTUS: 0,1 B10 PPJ 2G1,5

e
Y J\'X RESERV
T

4 I
J 2 SISESTUS PEAKESKUSEST PJK UPS SEKTSIOONILT 0,5 C16 PPJ 562,5
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RESERV C16

e

- Ut J\'X PISTIKUPESAD: TOUKOHT 025 Ci6 PPJ 362,5
e
e
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [kWW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
I SISESTUS PEAKESKUSEST PJK 20,0 40 MOMK 4x10/10 S
W }d
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o P LIGPINGEPIRIKUD KLASS Il
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e 5 I
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D 2 o
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95 >
2 - P B PISTIKUPESAD: OPETAJA TOOKOHT 05 C16 PPJ 562,5
38 N T
2.2 s - P2 PISTIKUPESAD: OPETAJA TOOKOHT 05 C16 PPJ 562,5
8828 ¥
S5>35>= 2 j\
" - 3 PISTIKUPESAD 0,5 C16 PPJ 362,5
- Py B PISTIKUPESAD: KONTORITEHNIKA 10 C16 PPJ 362,5
- p5 LS PISTIKUPESAD: C16 PPJ 562,5
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©eE
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> oEE
26 5 o
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g8 —] LOLTI OPETAJA RUUMIS PPJ 3*15
128 - P14 P PISTIKUPESAD 0,5 Ci6 PPJ 362,5
g8g —] LOLITI OPETAJA RUUMIS PPJ 3*1)5
S, 3% - RVKSM RIKKEVOOLUKAITSE 4P,30mA, 40A 40
9 ; sk rsd
2803 - P15 M/h PISTIKUPESAD 05 C16 PPJ 362,5
—] LOLITI OPETAJA RUUMIS PPJ 3*1)5
- P16 M@/ﬁ PISTIKUPESAD 05 C16 PPJ 3625
—] LOLTI OPETAJA RUUMIS PPJ 3*1)5
- P17 ] PISTIKUPESAD 0,5 C16 PPJ 362,5
—] LOLTI OPETAJA RUUMIS PPJ 3*1)5
- P18 ] PISTIKUPESAD 05 C16 PPJ 362,5
—] LOLITI OPETAJA RUUMIS PPJ 3*1)5
- P19 P PISTIKUPESAD 05 C16 PPJ 362,5
. —] LOLTI OPETAJA RUUMIS PPJ 3*1)5
ez - P20 ] '&U/h PISTIKUPESAD 0,5 C16 PPJ 362,5
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [KW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?2]
W F o2 Mh JOUPISTIKUPESA 164 10 C16 PPJ 5025
. rad - RIKKEVOOLUKATSE 4P, 30mA, 40A
- LOLIT OPETAJA RUUMIS PPJ 3415
S s ] e g JOUPISTIKUPESA 16A 10 C16 PPJ 5625
Ry r2d RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30mA, 40A
3 - LOLITI OPETAJA RUUMIS PPJ 3%15
=l ] e g JOUPISTIKUPESA 164 C16 PPJ 5025
) rad RIKKEVOOLUKATSE 4P, 30mA, 40A
- - LOLITI OPETAJA RUUMIS PPJ 3*15
o |lF 2 ] e g JOUPISTIKUPESA 16A 10 C16 PPJ 5625
© red S RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30mA, 40A
> LOLITI OPETAJA RUUMIS PPJ 315
QI 3 ] e g JOUPISTIKUPESA 164 10 C16 PPJ 5025
o rsd RIKKEVOOLUKATSE 4P, 30mA, 40A
=) - LOLITI OPETAJA RUUMIS PPJ 3%15
TIE 4 ] e g JOUPISTIKUPESA 164 1.0 C16 PPJ 5025
e red RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30mA, 40A
- LOLIT OPETAJA RUUMIS PPJ 3415
- j e O JOUPISTIKUPESA 164 10 C16 PPJ 5025
rsd — RIKKEVOOLUKATSE 4P, 30mA, 40A
LOLITI OPETAJA RUUMIS PPJ 3%15
- ] e g JOUPISTIKUPESA 164 1.0 C16 PPJ 5025
red RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30mA, 40A
- LOLIT OPETAJA RUUMIS PPJ 3415
- 4 ] e g RESERV C16 PPJ 5025
rsd RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30mA, 40A
- LOLITI OPETAJA RUUMIS PPJ 3%15
_— ] %h RESERV C16 PPJ 5025
RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30mA, 40A
- LOLIT OPETAJA RUUMIS PPJ 3415
- 4 ] %h RESERV C16 PPJ 5025
RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30mA, 40A
S LOLITI OPETAJA RUUMIS PPJ 315
L v e VALGUSTUS 03 B10
) e VALGUSTUS 03 B10
K — — — T RESERVKOHT 20%
. . SISESTUS JAOTUSSKUSEST JK1.1 RLA SEKTSIOONILT | 0,1 C16 PPJ 3025
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- e PISTIKUPESAD: TODKOHT 0.05 C16 PPJ 3025
L s e RESERV CT6
- J\'X RESERV C16
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
— SISESTUS PEAKESKUSEST PUK 6,0 25 PPJ 564
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SKEEM NIMETUS VOINSUS [KW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
I SISESTUS PEAKESKUSEST PJK 6,0 25 PPJ 564
W }d
o
=
) P LICPINGEPIRIKUD KLASS I
. s KAITSE VASTAVALT TOOTJA NOUETELE
N sz
—
58 =
O o
27 il = RVWM RIKKEVOOLUKAITSE 4P, 30rmA, 40A 40
% g o rsd
ZE © L P e PISTIKUPESAD: TODKOHT 0.3 016 PPJ 362,5
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25.5.2014

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON

1. NIMIPINGE/VOOL /SAGEDUS

. LOHISETALUVUS

. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VOIMSUS /COSFI kW cosfii

PINGE \ VOOL

. JUHTIMISPINGE El

D Muudatus

E Muudatus

. JUHISTIKUTOUP

F Muudatus

EHITUSLIKUD ANDMED

1. KESKUSE TUUP

KAPP

. PAIGALDUSVIIS

P.PEALNE

. KINNITUSVIIS

PORAND

LUKK

. UKSE TUOUP

AVATUD

. POHJA EHITUSVIIS

PULBER

. PINNAKATE

KORGUS:

. MOODUD

SEADMETE INFORMATSIOON

1. SEADMETE TUUP

2. PAIGUTUSVIIS

K.KINDEL

MOODUL

3. SIGNAALLAMBID

TORU

4. KONTROLLITUD

PAIGALDAJA POOLT

KAABLID

1. TOITEKAABLID

2. VALJUVAD JOUKAABLID

3. JUHTKAABLID

TUNNUSSILT

1. TAHISTUS

A Muudatus

B Muudatus

STANDARD

2. INSTRUM. NUMMERDUS

MARKUSED

INKREMENTAAL

]

LT,N,PE

]

KILP
SOVISTATUD
SEIN

RIV
TULEKINDEL

TULEKINDEL

[] ]
[]

[]

LIKUV

TSENTRAAL

X
]

HOOG

MUU

MOODUL

L1,L2,L3N X L1,L2,L3,N,PE

KARP

KAITSEASTE

SUGAVUS:

MUU

LED

TOOTJA POOLT

]
]

INSTRUM.

INSTRUM.

D MUU

C Muudatus

Eesti elektritddde ettevote Electric OU
Tegevuslitsens TEL002068 http://electric.ee/
EP projkteerimine info@electric.ee
EP ekspertiisi tegemine +372 52198 97
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PARGI 9, KIVIOLI, 43122 IDA-VIRUMAA
JAOTUSKESKUSE TUUP NOUDED

Koostas Keskuse nr.

24.07.2014

To60 nr.
30.7.14

Kontrollis Leht
1. KNOSH 1/1

Joonise nr.
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SKEEM NIMETUS VOIMSUS [kW] | KAITSE [A] | JUHTMED [mm?]
I 51 SISESTUS PEA JAOTUSKESKUSEST PUK H 25 MCWK 4x10/10 S
W }d
o
=
] P LIGPINGEPIIRIKUD KLASS I
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N e
S N
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o >
D 2 o
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£z >
=N W ] Mh KTIE PUNP P12 0.2 K6 PPJ 3015
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S3 3 o
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T T T
® 5o
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s o “é 7; L b e PISTIKUPESAD: 05 C16 PPJ 3625
> O
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°Ess _ J\'X PISTIKUPESAD: TODKOHT "0 05 C16 PPJ 3025
3. L p3 e PISTIKUPESAD: TOBKOHT "0 05 C16 PPJ 302.5
3 §§ % _— e JOUPISTIKUPESA: PISTIKUPESAD: TODKOHT "0 3.0 C16 PPJ 5025
ex=z2
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- po e RESERV C16
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g3 K — - — — — — — T RESERVKOHT 20%
+ 2 2
RSE T
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- e RESERV
1
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o =
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6 o
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a>5 =
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SUITSUEEMALDUSSUSTEEMI SKEEM
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Kivioli Linnavalitsus

Kiviéli Vene Glimnaasiumi hoone elektripaigaldis

Objekt PARGI 9, KIVIOLI, 43122 IDA-VIRUMAA

Joonis SUITSUEEMALDUSSUSTEEMI SKEEM
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Q OA-SALED3-08 SALED-3, 3W, 230V AC

EMLED-S3, AKUGA 1 TUNDI, 2350V, FAGERHULT
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AKU TUGIAEG 1 h
TURVAVALCUSTUSKESKUS
TKT41xx, 1,37 kW
. TURVAVALGUSTUSKESKUSEKS ON VALITUD TEKNOWARE TK2308 (SXWZO W).
TURVAVALGUSTUSKESKUSE TUGIAEG PEAB OLEMA 1T TUND.
VALGUSTITE TOITELIINID TEHA TULEKINDLA KAABLIGA
(N)HXH-J FE 180/E30 3X2,5.
TURVAVALGUSTID GRUPPIDES M1—M3 POLEVAD PIDEVALT.
ATS—| HAIRE KORRAL PEAB TURVAVALGUSTUS SUTTIMA.
TURVAVALGUSTUSKESKUS PAIGALDADA TURVARUUMI 49.
HARUUHENDUSTE TEGEMISEKS KASUTADA TULEKINDLAID HARUKARPE.
GRUPPILIINID TEOSTADA TULEKINDLA KAABLIGA
(N)HXH*J FE W80/EBO Sx1.5. Tellija T60

Kivioli Vene Giimnaasiumi hoone elektripaigaldis

Objekt PARGI 9, KIVIOLI, 43122 IDA-VIRUMAA

Joonis TURVAVALGUSTUSKESKUSE TVK

Eesti elektritddde ettevate Electric OU
Tegevuslitsens TEL002068 http://electric.ee/
EP projkteerimine
EP ekspertiisi tegemine +372 52198 97

info@electric.ee

Joonise nr
10.7.14 .TVK
Projekteeris 1.Knos
Kontrollis  1.KnGs Leht/lenhti 1
Kuupdev  15.08.2014 Staadium PP
Fail 10.7.14. tvk dwg Madotkava




—— — — 7 ™/
LITUMISKILP e =l
. ™
N
| PEN | | - |
| °‘ |
| L1, L2, |_3\ | | |
| |
L _i o |
| |
§| | |
- | |
o | | Mces - PEAMAANDUSLATT EIB Cu 40X5
rf ???Té?ooooocl?ooo?ooooPJKKORVAL
HEEERE :
AR s »
2EEE E
|| - — — .
o ) —— m : J 7
REDEL VNT. TORUD N | | | MK50
=
:I:l:%[ < [ | | | | | MAANDUS KOTUUR
s = |
| | | | | | | |
| — e || Lwcoswew
| L o __ MK25KEV | VETALLVORK HOONE METALLKONSTRUKSIOONID
L o o o _MK25KEM __ VUNDAMENDIS

MAANDUSELEKTROOD Cu 2x1,5m

'
|
|

W |
S |
(a»]
|
|

//2|
|
|

(& I

S |
()

I

I

/ |

Tellija
Kividli Linnavalitsus

To0
Kividli Vene Giimnaasiumi hoone elektripaigaldis

Objekt PARGI 9, KIVIOLI, 43122 IDA-VIRUMAA
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plot
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\J\U+00DSUD VALG.dwg,0 K VALGUS_A,18.10.2014
10:36:57,IGOR,DWG To PDF.pc3,2xA3, GOR,1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\J\U+00D5UD VALG.dwg,1 K J\AU+00D5UD_A_B,18.10.2014
10:37:07,1IGOR,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (420.00 x 594.00 MM),1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\J\U+00DSUD VALG.dwg,1 K J\U+00D5UD_C,18.10.2014
10:37:17,1GOR,DWG To PDF.pc3,ISO A2 (594.00 x 420.00 MM),1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\J\U+00DSUD VALG.dwg,1 K VALG_C,18.10.2014
10:37:29,IGOR,DWG To PDF.pc3,ISO A2 (594.00 x 420.00 MM),1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIVN\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\J\U+00DSUD VALG.dwg,1 K VALGUS A_B,18.10.2014
10:37:43,IGOR,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (420.00 x 594.00 MM),1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\J\U+00D5UD VALG.dwg,2 K J\U+00D5UD_A_B,18.10.2014
10:38:01,IGOR,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (420.00 x 594.00 MM),1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\J\U+00DSUD VALG.dwg,2 K J\U+00D5UD_C,18.10.2014
10:38:11,IGOR,DWG To PDF.pc3,ISO A2 (594.00 x 420.00 MM),1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\J\U+00DSUD VALG.dwg,2 K VALGUS_A_B,18.10.2014
10:38:23,IGOR,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (420.00 x 594.00 MM),1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\J\U+00DSUD VALG.dwg,2 K VALGUS_C,18.10.2014
10:38:42,IGOR,DWG To PDF.pc3,ISO A2 (594.00 x 420.00 MM),1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\J\U+00D5UD VALG.dwg,3 K J\U+00D5UD_A_B,18.10.2014
10:38:58,IGOR,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (420.00 x 594.00 MM),1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\J\U+00DSUD VALG.dwg,3 K VALGUS_A_B,18.10.2014
10:39:10,IGOR,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A2 (420.00 x 594.00 MM),1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\J\U+00D5UD VALG.dwg,4 K J\U+00D5UD_A,18.10.2014
10:39:25,IGOR,DWG To PDF.pc3,A3+,1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\J\U+00DSUD VALG.dwg,4 K VALGUS_A,18.10.2014
10:39:40,IGOR,DWG To PDF.pc3,A3+,1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIVIN\U+00D5LI KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\KNX
STRUKTUUR.dwg,KNX,18.10.2014 10:40:10,IGOR,DWG To PDF.pc3,ISO full bleed A3
(420.00 x 297.00 MM),1:1,
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C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\MAGLIIN.dwg,A1,18.10.2014 10:41:03,IGOR,DWG To
PDF.pc3,ISO full bleed A1 (594.00 x 841.00 MM),1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\SEV.dwg,SEV,18.10.2014 10:41:39,IGOR,DWG To PDF.pc3,ISO
full bleed A4 (297.00 x 210.00 MM),1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\SEV.dwg,SEV,18.10.2014 10:42:33,IGOR,DWG To PDF.pc3,ISO
full bleed A4 (297.00 x 210.00 MM),1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIV\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\TVK.dwg,TVK,18.10.2014 10:43:02,IGOR,DWG To PDF.pc3,ISO
full bleed A4 (210.00 x 297.00 MM),1:1,
C:\Users\IGOR\Documents\SERVER\KIVN\U+00D5LI
KOOL\10.7.14\10.7.14\DWG\POT\U+00DCHLT.dwg,POTUHTL A3,18.10.2014
10:53:01,IGOR,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (297.00 x 420.00 MM),1:1,
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