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Joonis Nr Joonise nimetus L’?ih Formaat Ma'srku
11.7.19. PP E-tl Tiitelleht 1 A4
11.7.19 PP E-sis Sisukord 1 A4
11.7.19 PP E-al 1 Albuum 1, tugevvoolu elektripaigaldis 1 A4
11.7.19 PP ET-sp Spetsifikatsioon 2 A4
11.7.19 PP ET-sel Seletuskiri 13 A4
11.7.19 PP ET-5-01 k.. 1. Korruse joupaigaldise plaan 1 Al
11.7.19 PP ET-5-02 k.. 2. Korruse joupaigaldise plaan 1 Al
11.7.19 PP ET-5-03.k.valg 1. Korruse valguspaigaldise plaan 1 A1
11.7.19 PP ET-5-04 k.valg 2. Korruse valguspaigaldise plaan 1 A1
11.7.19 PP ET-5-05.k.valg 2. Korruse valguspaigaldise plaan 1 A1
11.7.19 PP ET 5-06 tvk Korterelamu turvavalgustuse 1 A4
struktuurskeem
11.7.19 PP ET 5-07 1. korruse elektrikiitte plaan 1 A1
1.k.el.kutte
11.7.19 PP ET 5-08 2. korruse elektrikiitte plaan 1 Al
2.k.el.kutte
11.7.19 PP ET 5-09 jdédsulat | Veerennide ja vihmaveetorude jadsulatamine | 1 Al
11.7.19 PP ET 5-10 potuhtl Potensiaaliiihtlustuse skeem 1 A3
11.7.19 PP ET 5-11 asend Tehnovorkude asendiplaan 1 A3
11.7.19 PP ET 7-01 PJK 1_1 | Kilbi PJK skeem 3 A4
11.7.19 PP ET 7-02 PJK Kilbi PJK nduded keskusele 1 A4
noud
Tahis | Hulk | Muudatus Teostas Kuupéev
Tellija Objekt
Kvaliteedikontrol Pargi 10a, Narva-Joesuu
Igor Knos$ AS Eviko,
Projektjunt esindaja Kersti | fos: i} o
Kase Tugev-, fzquvooluelgktr/pa/ga/d/s. 3
Péikeseelektrijaama
Kontrollis Projekteerija ) Joonis S . /d
ELECTRIC 00 e
Igor Kn6s _ http://electric.ee/ Joonise nr Staadium Muutus | Leht/ Lehti
Kirtzs swms| S e 11.7.19.E.sis PP 1/3




Joonis Nr Joonise nimetus L’?ih Formaat Ma'srku
11.7.19 PP ET 7-03 KJK 1 Korteri kilbi KJK-1, KJK-2, KUK-7...9, KJK- 1 A4
11...16 skeem
11.7.19 PP ET 7-04 KJK__1 Korteri kilbi KJK-1, KJK-2, KJK-7...9, KJK- 1 A4
noud 11...16 nouded keskusele
11.7.19 PP ET 7-05 KJK_3 | Korteri kilbi KJK-3, KJK-5 skeem 1 A4
11.7.19 PP ET 7-06 KJK_3 | Kilbi KUK-3, KJK-5 nduded keskusele 1 A4
noud.
11.7.19 PP ET 7-07 KJK_6 | Korteri kilbi KJK-6 skeem 1 A4
11.7.19 PP ET 7-06 KJK 6 | Kilbi KJK-6, nouded keskusele 1 A4
noud.
11.7.19 PP E-al 2 Albuum 2. Norkvoolu elektripaigaldis 1 A4
11.7.19. PP En-tl Tiitelleht 1 A4
11.7.19 PP En-sp Spetsifikatsioon 2 A4
11.7.19 PP E-nsel Seletuskiri 13 A4
11.7.19 PP EN-5-01.1. k. nvp | 1. Korruse norkvoolupaigaldise plaan 1 Al
11.7.19 PP EN-5-02.2. k. nvp | 2. Korruse norkvoolupaigaldise plaan 1 Al
11.7.19 PP EN 7-01 Korte relamu andmeside struktuurskeem 1 A4
andmeside skeem
11.7.19 PP EN 7-02 bd Andmeside kapip bd skeem 1 A3
11.7.19 PP EN 7-03 kd Korterite andmesideiihenduse tiiiip lahendus | 1 A4
11.7.19 PP EN 7-04 Korterelamu kauglugemine struktuurskeem 1 A4
kauglug.str
11.7.19 PP E-al 3 Albuum 2. Péikeseelektrijaama 1 A4
Tahis | Hulk | Muudatus Teostas Kuupéev
Tellija Objekt
Kvaliteedikontrol Pargi 10a, Narva-Joesuu
Igor Knos$ AS Eviko,
Projektjunt esindaja Kersti | fos: i} o
Kase Tugev-, fzquvooluelgktr/pa/ga/d/s. 3
Péikeseelektrijaama
Kontrollis Projekteerija ) Joonis S . /d
ELECTRIC 00 e
Igor Kn6s Ois%mn Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/ Lehti
Kirutas 6.08.2019 +87252198 97 11.7.19.E.sis PP 2/3




Joonis Nr Joonise nimetus L’?ih Formaat Masrku
11.719 PP EP sp Spetsifikatsioon 2 A4
11.7.19 PP EP sel Seletuskiri 13 A4
11.7.19 PP EP 5-01 Pédkeseelektrijaama katuse plaan 1 Al
11.7.19 PP EP 5-02 Pédkeseelektrijaama pohimotteline skeem 1 A4
Tahis | Hulk | Muudatus Teostas Kuupéev
Tellija Objekt
Kvaliteedikontrol Pargi 10a, Narva-Joesuu
Igor Knos$ AS Eviko,
Projektijuht esindal'a Kersti Eriosa
Kase Tugev-, nérkvooluelektripaigaldis. 3
Péikeseelektrijaama

Kontrollis Projekteerija Joonis S /
— ELECTRIC 0U Isaldus

Reg. Nr.12410324
Igor Kn6$ _ http.//electric.ee/ Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/Lehti
_ Oismée tee 141, Tallinn
Kirutas 6.08.2019 +87252198 97 11.7.19.E.sis PP 3/3




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik | Hulk | Mérkus
KESKUSED
1. JAOTUSKESKUS PJK (VT. JOON. 11.7.19 PJK) kpl 1 Arvestab t66votja
2. JAOTUSKESKUS KJK-1 (VT. JOON. 11.7.19 KJK-1) kpl 11 -
3. JAOTUSKESKUS KJK-3 (VT. JOON. 11.7.19 KJK-3) kpl 2 -
4. JAOTUSKESKUS KJK-6 (VT. JOON. 11.7.19 KJK-6) kpl 1 -
5. POTENSIAALI UHLUSTUS, (VT. JOON. 11.7.19 POTUHTL) kpl 1 -
ELEKTRIKUTTE, KUTTEKAABLID
6. PORANDAKUTTEKAABEL DEVIFLEX DTIP-18, 200W, 230V tk 4 DEVI
7. PORANDAKUTTEKAABEL DEVIFLEX DTIP-18, 270W, 230V tk 4 DEVI
8. PORANDAKUTTEKAABEL DEVIFLEX DTIP-18, 395W, 230V tk 10 DEVI
9. PORANDAKUTTEKAABEL DEVIFLEX DTIP-18, 790W, 230V tk 2 DEVI
10. PORANDAKUTTE TERMOSTAAT 10 A, 230V, ANDURIGA tk 20 DEVI
11. RENNIANDUR, R850, IP 67 tk 2 DEVI
12. RENNIKUTTE TERMOSTAAT, (VT. JOON. 11.7.19 PJK) kpl 1 DEVI
13. DEVISAFE 20T, L33M, 675W tk 1 DEVI
14. DEVISAFE 20T, L42M, 830W tk 3 DEVI
15. DEVISAFE 20T, L50M, 1000W tk 1 DEVI
16. DEVISAFE 20T, L68M, 1380W tk 1 DEVI
VALGUSTUS
17. GRUPILULITI, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 16 Valib tellija
18. LULITI, 1-AHELALE, PINNAPEALNE 230V, 10A, IP20 tk 3 -
19. LULITI, 1-AHELALE, SUVISTATULT 230V, 10A, 1P20 tk 26 s
20. RISTVEKSELLULITI, SUVISTATULT, 230V, 10A, 1P20 tk 2 -
21. VEKSELLULITI, SUVISTATULT 230V, 10A, IP20 tk 8 -
22. HAMARA- JA PAEVAVALGUSE ANDUR , 230V, 10A, IP67 tk 1 -
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Tellija Obijekt
Kvaliteedikontroll ] Pargi 10a, Narva-Joesuu
Igor Knos AS Eviko,
Projektijuht esindaja Eriosa
Kersti Kase Tugevvoolu elektripaigaldis E
Kontrollis Projekteerija Joonis . .
Eesti ettevite Spetsifikatsioon
Koost ceryl
o Electric 00
/gor Knos Fi;? 'Ngl;i;;c()g? Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/Lehti
Kirjut 6.08.2019 Sismée Tali
e Osmé lee 141, Tlin 11.7.19.ET.sp PP 2/5




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik | Hulk | Mérkus
VALGUSTID

23. | p0S.1 D35-S180 LED 1000 HF 840 MP, GLAMOX t

24, POS.2 NAITEKS, A41-W600 LED 800 HF 840 SW, GLAMOX tk

25. P0S.3 NAITEKS, A41-W600 LED 800 HF 840 SW, GLAMOX tk

26. P0S.4 A20-S320 LED 1300 HF 840 GLAMOX tk

27. P0S.5i60-1200 LED 3600 HF 840 OP GLAMOX tk

28. P0S.5.1i60-600 LED 2000 HF 840 OP GLAMOX

29. P0S.6 140-1500 LED 5500 HF 840 PC, GLAMOX tk

30. P0S.7 052 LED 5000 740 WBA, GLAMOX, Ra 830 tk

E
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Tellija Obijekt
Kvaliteedikontroll ] Pargi 10a, Narva-Joesuu
Igor Knos AS Eviko,
Projektijuht esindaja Eriosa
Kersti Kase Tugevvoolu elektripaigaldis E
Kontrollis Projekteerija Joonis . .
Eesti ettevite Spetsifikatsioon
Koost ceryl
o Electric 0U
lgor Knos F;:‘;? _Nglzi;;é)g? Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/Lehti
Kirjut 6.08.2019 Sismée Tali
e Olsméc lee 141, Talinn 11.7.19.ET.sp PP 3/5




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik | Hulk | Mérkus

1. | P0S.8 MINI GAMMA 10-99 LED 500 HF 840 BLACK & D

32. | p0s.9 023-W450 LED 1300 HF 840 BLACK & -

33. P0S.10 052 LED 10000 740 WBA, GLAMOX, Ra 830 tk

34 POS.T1 EXISAFE-1T/C, 65V, DC, 2W LED IP55, KLMA 2X0,8+0,8, 7,4V/

' 600 MA, EXILIGHT
35 POS. T2 LED-1T/C, 63V, DC, 2W LED, IP41 (55), KLMA 2X0,8+0,8, 7,4V /
' 600MA, EXILIGHT
36. POS.T3 ELV-65C/T, 65V, DC 12W, led, IP65, KLMA2X08+0,8 7,4V _r‘[-_ :
PISTIKUPESAD

37. ﬁDlﬁISTATAV PISTIKUPESA, KAAANEGA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE, ” 18 Valib to6votja

38. SUVISTATAV PISTIKUPESA 1-KOHALINE, 16A, 230V, N, PE, IP 20 tk 216 -

39. DATA PISTIKUPESA, PINNAPEALNE tk 1 -

40. DATA PISTIKUPESA, SUVISTATULT tk 21 -

41, HARUTOOS, SUVISTATAV, 3X400V, IP20, (EL.PLIIDILE) tk 16 -fen

KAABLID JA JUHTMED

42. VASKKAABEL XPJ-HF 5G4, Dca-s2,d2 m 200 Arvestab t00votja

43. VASKKAABEL XPJ-HF 3G2,5, Dca-s2,d2 m 1000 -
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev

Tellija Obijekt
Kvaliteedikontroll ] Pargi 10a, Narva-Joesuu
Igor Knos AS Eviko,
Projektijuht esindaja Eriosa
Kersti Kase Tugevvoolu elektripaigaldis E
Kontrollis Projekteerija Joonis . .
Eesti ettevite Spetsifikatsioon

Koost ceryl

o Electric 0U
lgor Knos F;S? _Nglzi;;é)g? Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/Lehti
Kirjut 6.08.2019 Sismie Talli

s Olsméc lee 141, Talinn 11.7.19.ET.sp PP 45




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik | Hulk | Mérkus
44, VASKKAABEL XPJ-HF 3G1,5, Dca-s2,d2 m 1000 e
45, VASKKAABEL XPJ-HF 3X1,5, Dca-s2,d2 m 100 e
46. VASKKAABEL XPJ-HF 2X1,5, Dca-s2,d2 m 20 .
47. VASKKAABEL XPJ-HF 5G2,5, Dca-s2,d2 m 150 e
48. VASKKAABEL MCMK-HF 4x1.5+1.5, Dca-s2,d2 m 50 -
49, VASKKAABEL MCMK-HF 2x2.5+2.5, Dca-s2,d2 m 100 e
20. VASKKAABEL MCMK 2x1.5+1.5, Dca-s2,d2 m 150 e
51. KAABLIREDEL LAIUSEGA 300MM KOOS KINNITUSDETAILIDEGA m 10 -fen
92. MMO 19X1,5, Dca-s2,d2 m 25 O
53. | KLMA-LSZH 2x0.8+0.8, Dca-s2,d2 m | 150
VALISVORGUD
54. | JOUKAABEL AXPK 4G35 m | 50 Valib to6vétia
95. VASKKAABEL MCMK 2x2.5+2.5 m 100 e
56. | KAABLIKAITSEKORI D=>50, 450N m | 150
o7. KAABLIKAITSEKORI D=50, 750N m 5 .
28. MAANDUSSEADE (VT. JOON. 16.5.14 PQT) kpl. 1 -
99. KOONUSMAST TB6S, 6M tk 7 -
60. KAITSEKUMM 6M POSTILE tk 7 S
61. VALGUSTUSPOSTI ALUS (6M POSTILE) tk 7 O
62. TERMOK.KINNAS 3X2,5 tk 7 S
63. VALGUSTUSLIINI UHENDUS tk 7 S
64. | HO7RN-F 3G2,5 T500/1000 m | 140
65. MKEM 90 / HO7V2-K, 2,5 KEVI m 10 S
66. KAABLIREDEL LAIUSEGA 300MM KOOS KINNITUSDETAILIDEGA m 10 -fen
67. KAABLIKAITSEKORI D=16, 450N m Atvestab to6votja
68. KAABLIKAITSEKORI D=20, 450N m .
69. KAABLIKAITSEKORI D=25, 450N m .
MAANDUS

70. PEAMAANDUSLATT, PINDPAIGALDUS tk 1 Valib t66votja
71. MAANDUSLATT, LISAPOTENSIAALIUHTLUSTUS, PINDPAIGALDUS tk 16 ==

Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev

Tellija Objekt

Kvaliteedikontroll ] Pargi 10a, Narva-Joesuu

Igor Knos AS Eviko,

Projektijunt esindaja Eriosa

Kersti Kase Tugewoolu elektripaigaldis E
Kontrollis Projekteerija Joonis . .
Eesti ettevote Spetsifikatsioon

Koost i

o Electric OU

'gor Knos Fjs%. .Nf;,;i;;f ggf Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/Lehti
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| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik | Hulk | Mérkus
72. MAANDUSELEKTROOD L~2,5M tk 3
73. PVC ISOLATSIOONIGA MITMETRAADILINE JUHE, HALOGEENIVABA, R
VASK, PK HF 16 KEVI, Dca-s2,d2 Arvestab toovotja
74 PVC ISOLATSIOONIGA MITMETRAADILINE JUHE, HALOGEENIVABA,
' VASK, PK HF 6 KORO, Dca-s2,d2
75 PVC ISOLATSIOONIGA MITMETRAADILINE JUHE, HALOGEENIVABA, m e
' VASK, PK HF 4 KORO, Dca-s2,d2
PAIKESEELEKTRIJAAM
76. TURVALULITI, 3 POOLUSELINE, 3X400V, 25A, IP65 Valib toovotja
77.
Mérkused:
1. Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab to6votja
2. Koik valgustid tarnitakse koos vastavate lampidega
S
Téhis Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
Tellija Objekt
Kvaliteedikontroll ] Pargi 10a, Narva-Joesuu
Igor Knos AS Eviko,
Projektijuht esindaja Eriosa
Kersti Kase Tugevvoolu elektripaigaldis E
Kontrollis Projekteerija Joonis . .
Eesti ettevite Spetsifikatsioon
Koost h -
o Electric 0U
lgor Knos Fi;? -Ngl;ifn?coggll Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/Lehti
Kirjut 6.08.2019 Sismée Talli
e O " 11.7.19.ET.sp PP 6/5




MARKUSED

. PINGESUSTEEM 3X230/400V MAANDATUD NEUTRAALIGA.

1.K. JOUPAIGALDISE PLAAN

M 2M 3M iM
|
| |
1 - -
2. KU ELEKTRIPAIGALDISE PLAANIL POLE TEISITI NAIDATUD, ON LINIDE KAABLI MARK JA SOONTE HULK NING RISTLOIGE VASTAV ELEKTRIKILPIDE SKEEMIDES TOODULE. |
3. LABIMINEKUKOHTADES TULETOKKESEKTSIOONIDE VAHELISTEST TARINDITEST TAITA LINIDE AVAD TULEKINDLA SEGUGA.
4. JUHTMESTIK TEOSTADA SOVISTATULT PORANDADES, RIPPLAGEDE PEAL NING SEINTESSE PVC—TORUDES. ‘
5. PISTIKUPESADE JA SEADMETE TUUBID, ASUKOHAD, KOGUS JA PAIGALDUSKORGUSED TODPROJEKTI STAADIUMIS. .
6. PISTIKUPESADE PAIGALDUSKORGUS H=0.2M, KUI EI OLE MARATUD TEISITI. — - - — — - —
7. PESADE PAIGALDAMISEL PEAB JALGIMA, ET NEED EI SATU KOHAKUTI. HORISONTAALNE VAHEKAUGUS PEAB OLEMA MIN. 250MM, )
8. PISTIKUPESA PESEMISRUUMIS PEAB OLEMA VAHEMALT 600MM KAUGUSEL VANNI SERVAST VOI 1200MM DUSI SOELAST VOI DUSI VEEVALJUNDKRAANIST L ?? ?/
9. JOUKAABELDUSE PAIGALDUS JA UHENDAMINE SEADMETEGA ELEKTRIPAIGALDAJA TOOVOTT.
11. NB! ALLA 150 MM PAKSUSEGA KOMMUNIKATSIOON! SAHTI SEINTESSE PAIGALDATAVAD SUVISTATAVAD PISTIKUPESAD
PEAVAD OLEMA TULEKINDLATES HARUTOOSIDES (SEADME KARPIDES) NAITEKS HWD 90.
12. KORTERI KILBI ULEMINE SERV PEAB OLEMA KORGUSEL 1700 MM. ) =
13. LUBATUD KASUTADA AINULT “TOOTE NOUETELE VASTAVUSE TOENDAMISE SFADUSES” TOODUD NOETELE VASTAVAID ELEKTRIMATERJALE JA —SEADMEID. L =
14. VASTASEL JUHUL EI VASTUTA PROJEKTEERIJA ANTUD ELEKTRIPAIGALDISE TULE— JA ELEKTRIOHUTUSE EEST. 35
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MARKUSED

&

1.K. JOUPAIGALDISE PLAAN
PLAAN 1:50

1. PINGESUSTEEM 3X230/400V MAANDATUD NEUTRAALIGA. )
2. KUl ELEKTRIPAIGALDISE PLAANIL POLE TEISITI NAIDATUD, ON LINIDE KAABLI MARK JA SOONTE HULK NING RISTLOIGE VASTAV ELEKTRIKILPIDE SKEEMIDES TOODULE.
3. LABIMINEKUKOHTADES TULETOKKESEKTSIOONIDE VAHELISTEST TARINDITEST TATA LINIDE AVAD TULEKINDLA SEGUGA.
4. JUHTMESTIK TEOSTADA SUVISTATULT PORANDADES, RIPPLAGEDE PEAL NING SEINTESSE PVC—TORUDES.
5. PISTIKUPESADE JA SEADMETE TUUBID, ASUKOHAD, KOGUS JA PAIGALDUSKORGUSED TOOPROJEKTI STAADIUMIS, - B
6. PISTIKUPESADE PAIGALDUSKORGUS H=0.2M, KUl EI OLE MARATUD TEISITI.
7. PESADE PAIGALDAMISEL PEAB JALGIMA, ET NEED EI SATU KOHAKUTI. HORISONTAALNE VAHEKAUGUS PEAB OLEMA MIN. 250MM, ) ww
8. PISTIKUPESA PESEMISRUUMIS PEAB OLEMA VAHEMALT 600MM KAUGUSEL VANNI SERVAST VOI 1200MM DUSI SOELAST VOI DUSI VEEVALJUNDKRAANIST
9. JOUKAABELDUSE PAIGALDUS JA UHENDAMINE SEADMETEGA ELEKTRIPAIGALDAJA TOOVOTT. |
11, NBI ALLA 150 MM PAKSUSEGA KOMMUNIKATSIOONI SAHTI SEINTESSE PAIGALDATAVAD SUVISTATAVAD PISTIKUPESAD |
PEAVAD OLEMA TULEKINDLATES HARUTOOSIDES (SEADME KARPIDES) NAITEKS HWD 90. [ —
12. KORTERI KILBI ULEMINE SERV PEAB OLEMA KORGUSEL 1700 MM. ] ) - 8 |
13. LUBATUD KASUTADA AINULT "TOOTE NOUETELE VASTAVUSE TOENDAMISE SEADUSES™ TOODUD NOETELE VASTAVAID ELEKTRIMATERJALE JA —SEADMEID. TUBA 16-1 ‘
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— el 0 [kormeriae kot 11,0/8,00 B16 |XPJ-HF 750V 5G4
et == RK2 DIN-ARVESTI M—BUS VdLJUNDIGA
I o [koreriie k=2 11,0/8,00 B16  [XPJ—HF 750V 5G4
B R DIN—ARVESTI M—BUS V3LJUNDIGA
e e 5 [kormeriie k=3 11,0/8,00 B16  |XPJ—HF 750V 5G4
- LA;*'*'% RK4 DIN-ARVESTI M—BUS VaLJUNDIGA
= |0 575073007 F & [kormerme kuk—s 11,0/8,00 B16  [XPJ—HF 750V 5G4
e RKS DIN-ARVESTI M—BUS VLJUNDIGA
s W?giso/mv 5 |koreriie ks 11,0/8,00 B16  |XPJ—HF 750V 5G4
= - RK6 DIN-ARVESTI M—BUS VLJUNDIGA
— el ¢ |koreriie kuk—s 11,0/8,00 B16 |XPJ—HF 750V 5G4
e RK7 DIN-ARVESTI M—BUS V&LJUNDIGA
I 7 |kormeriie ko7 11,0/8,00 B16  [XPJ—HF 750V 5G4
Jaoy, OF8 LA;*'*'% RK8 DIN-ARVESTI M—BUS VdLJUNDIGA
| [ 5,7572007 F & [kormerme k-8 11,0/8,00 B16  [XPJ—HF 750V 5G4
i RKG DIN-ARVESTI M—BUS VaLJUNDIGA
e E e o [kormeriip kk—9 11,0/8,00 B16  [XPJ—HF 750V 5G4
e RK10 DIN-ARVESTI M—BUS VLJUNDIGA
I 0 |koreriate kik-10 11,0/8,00 B16 |XPJ-HF 750V 5G4
i RK11 DIN-ARVESTI M—BUS VLJUNDIGA
e s 11 |KORTERIKILP KJK—11 11,0/8,00 B16 |XPJ—HF 750V 5G4
- 7Z?Aszﬂ RK12 DIN-ARVESTI M—BUS VdLJUNDIGA
T an 15 os07a00 2 |korerie k=12 11,0/8,00 B16  |XPJ—HF 750V 5G4
s 7;’\3**4 RK13 DIN-ARVESTI M—BUS VaLJUNDIGA
= |0 | 5,50/3007 13 |KORTERIKILP KJK—13 11,0/8,00 B16  [XPJ—HF 750V 5G4
- EZ‘?Z*** RK14 DIN-ARVESTI M—BUS VaLJUNDIGA
3 = i 1555072000 14 |KORTERIKILP_KJK—14 11,0/8,00 B16  |XPJ—HF 750V 5G4
7 . :Z?;*** RK15 DIN-ARVESTI M—BUS VLJUNDIGA
= | [ 355 72507 15 |KORTERIKILP KJK15 11,0/8,00 B16 |XPJ—HF 750V 5G4
e 7Z?A6**ﬂ RK16 DIN-ARVESTI M—BUS VdLJUNDIGA
T s I 6 [kormerie k16 11,0/8,00 B16  [XPJ—HF 750V 5G4
. :Z?A;*J DIN-ARVESTI b-BUS ViLJUNDIGA
LT 555700 | 17 |ULDTARBIJAD C16
e R i — M—BUS_KAUGLUGEMINE KLMA-LSZH 2x0.840.8
P driE 18 |IT-KAPP BD (TEHN.RUUM) B6  |XPJ-HF 3G1,5
- Gt 19 |TURVA VALGUSTUS KESKUS TVK, B10 |XPJ-HF 3015
Tars. QF20 (TEHNORUUM)
e 20 |M=BUS KESKSEADE (TEHN.RUUM) B6  |XPJ—HF 3G1,5
<C m (@)
é é é a2 %E/}(AC) 21 |VALGUSTUS (TEHN.RUUM) B10 |XPJ-HF 361,
2| 2| 2
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Skeem Grupi nr, Tarbija nimetus kW Iv/In Kaabeldus
T QF22 RVK2
%zwaA 22 |VALGUSTUS (VENTKAMBER) B10 |XPJ—HF 3G1,5
30mA(AC)
Ta. OF23 RVK3
%MOA 23 |VALGUSTUS (PESURUUM) B10 |XPJ=HF 3G1,5
30mA(AC)
. QF24 RVK4
o fw|w %‘”?MA 24 |PESUMASIN (PESURUUM) B16 |XPJ—HF 3G2,5
ol ol o 30mA(AC)
o5& T QF25 RVK5
|33 T’%MA 25  |PESUMASIN (PESURUUM) B16 |XPJ—HF 3G2,5
2122 Is] 30mA(AC)
Tarss, QF26 RVK6 KM26 -
7\% 4x25A(AC). 3x16A 26,0 |ULDKAITSE C10
somh 1 Z | e OF26.1
7 s 26.1 |FASSAADIVALGUSTID (KORIDOR 1) B10 |MCMK 2x1.5+1.5
| %6'5 26.2 |FASSAADIVALGUSTID (KORIDOR 2) B10 |MCMK 2x1.5+1.5
| %6'4 26.3  |FASSAADIVALGUSTID B10 |MCMK 2¢1.5+1.5
| %65 26.4  |FASSAADIVALGUSTID (TREPP 1) B10  |MCMK 2x1.5+1.5
| %6'6 26.5 |FASSAADIVALGUSTID (TREPP 2) B10 |MCMK 2x1.5+1.5
e TvaisvaLousTUs (FASSAAD) B10 |MCMK 2x1.5+1.5
B T ee0F267 §
[F] e 26.7 |VALISVALGUSTUS (PARKLA) B10 |MCMK 2x1.5+1.5
UMBERLULITI A=0—=1 / SIGN.LAMP
QF27 FR27
AHELAKAITSE / FOTORELEE B6
''''''''''' - FOTOANDUR FA VALISSEINAL XPJ—HF 2x1,5
| e OF28 T RVKT -
NG 28 |JBUPISTIKUPESA 3FN,PE (KILBIS) B16
=42 30mA
. QF29 KM29
/[wm 29 |PUMP P1.1 (SOOJUUSSOLM) C6  |XPJ=HF 3G1,5
******* JUHTIMINE AUTOMAATIKAKESKUSEST
. QF30 KM30
/[wm 30 |PUMP P1.2 (SOOJUUSSOLM) C6  |XPJ=HF 3G1,5
******* JUHTIMINE  AUTOMAATIKAKESKUSEST
Ja QF31 KM31 -
/LXWXWOA 31 |PUMP P1.3 (SOOJUUSSOLM) C6  |XPJ=HF 3G1,5
******* JUHTIMINE  AUTOMAATIKAKESKUSEST
Tarss, QF32 KM32 -
/iaxweA 32 |TARBEVEEBOILER (KUTTEKEHA 1) 9 B16 |XPJ—HF 5G2,5
******* JUHTIMINE  AUTOMAATIKAKESKUSEST
Tarss, QF33 KM33 -
/iaxweA 33 |TARBEVEEBOILER (KUTTEKEHA 2) 9 B16 |XPJ—HF 5G2,5
21 JUHTIMINE AUTOMAATIKAKESKUSEST
Tarss, QF34 KM34 -
/iaxm 34 |TARBEVEEBOILER (KUTTEKEHA 3) 9 B16 |XPJ—HF 5G2,5
******* JUHTIMINE AUTOMAATIKAKESKUSEST
)>ng55 KM35 -
/iaxm 35 |TARBEVEEBOILER (KUTTEKEHA 4) 9 B16 |XPJ—HF 5G2,5
******* JUHTIMINE AUTOMAATIKAKESKUSEST
. QF36 KM36
/[(MOA 36 |[PUMP 1 (SEGAMISSOLM) C6  |XPJ=HF 3G1,5
we O 7 JUHTIMINE  AUTOMAATIKAKESKUSEST MMO 19X1,5
********* 37 |AHELAKAITSE B6
r3s
- 38 |AUTOMAATIKAKESKUS C10  |XPJ=HF 3G2,5
5o Qr39
I e 39 |VALVEKESKUS B6
21 81 8
ol ol ©
© © ©
o) 35 o)
o) 35 o)
=S| = =
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Skeem Grupi nr, Tarbija nimetus kW Iv/In Kaabeldus
: QF40 [ mwr — — — — 401 |RENNIANDURID R850 MCMK—HF 4x1.5+1.5
" M
TM32 | Termostaat 40 |AHELAKAITSE / TERMOSTAAT B6
7 L UMBERLOLITI A=0—1 / SIGN.LAMP
.
RVK6
ofw|e s | 41 |KUTTEKAABEL 675W+830W 1505 B16 |MCMK—HF 2x2.542.5
| n n m 30mA AC)
21212 |
5155 RVK7 KM41..3
513513 — X164 42 |KUTTEKAABEL 830W+830W 1660 B16 |MCMK—HF 2x2.542.5
2122 mSOmAAC |
RVKS
JS? Y16 : 43 |KUTTEKAABEL 1380W 1380 B16 |MCMK—HF 2x2.5+2.5
Tesd 5 30mA(AC) \
RVK9
szx T6h | 44 |KUTTEKAABEL 1000W 1000 B16 |MCMK—HF 2x2.542.5
m 30mA(AC)
|
RVK10 KM44..6
szx T6A 3x16A 45 RESERV B16
s 50mafac)
RVK11
— 46 |RESERV B16
s 50ma(ac)
OF47 230/24V, 60VA
e 47 |VALJALULITUSE SKEEM TULEKAHJU KORRAL
%Ov/m TRAFO, VAHERELEE
KM48
QS48 KM48 . .
J/Q—M 5o 48 |LOUT, KAMTI
211 Jary QF40 KM4g
i — , 3x164 49 |SISSSEPUHKESEADE SPSV1 0,5 K4 |XPJ—HF 502.5
[55] e UMBERLULITI A—0-1 / SIGN.LAMP
RO
b>g<QF50 KM50 ..
R , 3x164 50 |VALJATOMBESEADE VTSV1 0,5 K4 |XPJ-HF 562,5
] g UMBERLULITI A=0=1 / SIGN.LAMP
RO
05
e O 51 |JUHTAHELA TOIDE B6
****** VALVESIGNALISATSIOONI KESKPANEELJLT FP2X1,5
Tarsy, QF52
52 |INVERTER PIKO—17 B25 |XPJ—HF 5G4
<|® O RESERVKOHT 20%
LI
TS| Tl ©
© e} he)
] ] ]
] ] ]
=S| = =
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SASIAKASKUVATALLENNUSTMPS 28.07.2019
ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON
1. NIMIPINGE /VOOL /SAGEDUS 3x230/400 V 63 A 50 Hz
2. LUHISETALUVUS 10 kA
3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VOIMSUS,/COS(F) 40 kW 44 kW 097 cos(f)
il wl 4, JUHTIMISPINGE DA ] ¢ PINGE 230 V. VoL A
3 = >
z1 2|2
E =l 5. JUHISTIKUTUUP I L) ounee L oo X toonsiee
2| 2|2
() () [
EHITUSLIKUD ANDMED
1. KESKUSE TUUP L] kaep X ke L] kare
2. PAIGALDUSVIS DA ppeane [ suwsatun KAITSEASTE P44
3. KINNITUSVIIS D PORAND @ SEIN
4. UKSE TUUP D LUKK D RIV
5. POHJA EHITUSVIS L] oaen [ ruiexmoee
6. PINNAKATE DA puser [ tuiekmoeL
7. MOODUD KORGUS: LAIUS: SUGAVUS:
SEADMETE INFORMATSIOON
1. SEADMETE TUUP L] wimore L) ukuv L]
2. PAIGUTUSVIIS D MOODUL D TSENTRAAL
3. SIGNAALLAMBID D TORU D HOOG X LED
4, KONTROLLITUD L] pacaLDAS POOLT D to0Tus PoOLT
KAABLID
1. TOITEKAABLID X o L] o []
2. VALJUVAD JOUKAABLID X oAt Xt L] strom.
3. JUHTKAABLID X oAt L] ot L] strom.
TUNNUSSILT
1. TAHISTUS D stanparD L] ww
2. INSTRUM. NUMMERDUS L] krewentaar L woonut ] ww
MARKUSED UHEFAASILISTE TARBIJATE KOORMUS JAGADA UHTLASELT KOLME FAASI VAHEL.
KAITSEKATTE EEMALDAMINE VOIMALIK AINULT TOORISTAGA.
VALJUVAD KAABLID MARKEERIDA VASTAVALT GRUPI NR.
2 g % KESKUSESSE NAHA ETTE 20% VABA RUUMI VOIMALIKU PERSPEKTIIVSE SEADMESTIKU TARVIS.
5188
3| 3|3
= = =
<C [an] o
. iy e ~ . " o Proj. Ahela nr. Keskuse nr. To0 nr. Versioon:
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Skeem Grupi nr| Tarbija nimetus kW Iv/In Kaabeldus
i ,
- ost
*/QMM s 1 SISESTUS KILBIST PJK XPJ—HF 5G4
Liigpingepiirikud:  NPE—piirik: (KAITSE KILBIS 3X16A)
Un=230V Ue =255V
O U =280V 1n(8/20)=50kA
ol n|o Up=1,5kV Iimp=25kA _
g g g ‘:@/ZO)ZSM mp LPP  |LIGPINGEPIRIKUD 2-KLASS
s|g|g limp=7kA
S| S| 5 s QF1
=|=|= 1 EL.PLIT B16 [XPJ—HF 5G2,5
T QF2 T RVK1 —
s . _
%élfﬁ(/xc) 2 PISTIKUPESAD: KOOK B16 [XPJ—HF 3G2,5
T QF3 T RVK2 =
) 5 PISTIKUPESA: WC, DUSS B16 [XPJ—HF 3G2,5
[ Shimaac)
QF4 -
e 4 |PISTIKUPESA: KULMIK B16 |XPJ—HF 362,5
T QF5
5 PISTIKUPESA: OHUPUHASTI B16 [XPJ—HF 3G25
T QF6 T RVK3
s . _
%élfﬁ(/xc) 6 PISTIKUPESAD: TUBA B16 [XPJ—HF 3G2,5
T QF7 T RVK4
s N - -
gélfﬁ(/xc) 7 FLEKTRIPGRANDAKUTE (VANN\TUBA) B16 [XPJ—HF 3G2,5
T QF8 T RVK5 =
2 5000m 8 |VALGUSTUS: WC/DUSS, TUBA B10 |XPJ—HF 3G1,5
50mA(AC)
<| ol O
21 8| %
2l 2| 2 RESERVKOHT 20%
8 3] 8
2| 2| 3
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28.07.2019

$ASAKASKUVATALLENNUSTHPS
ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON
1. NIMIPINGE /VOOL /SAGEDUS 3x230/400 V 16 A 50 Hz
2. LUHISETALUWUS 6 kA
3. ARVUTATUD /INSTALLEERITUD VOIMSUS /COS(F) 12 kW 16 kW 0.97 cos(f)
o I 4. JUHTIMISPINGE D JAH X £l PINGE v VOOoL A
22| 2
% % % 5. JUHISTIKUTUUP D LIN D L1,N,PE D LT,L2,L3N % L1,L2,L3,N,PE
= =| =
o w| w
EHITUSLIKUD ANDMED
1. KESKUSE TOUP D KAPP X KILP D KARP
2. PAIGALDUSVIIS D P.PEALNE X SUVISTATUD KAITSEASTE P30
3. KINNITUSVIIS D PORAND X SEIN
4. UKSE TUUP D LUKK % RIV
5. POHJA EHITUSVIIS D AVATUD D TULEKINDEL
6. PINNAKATE D PULBER % TULEKINDEL
7. MOODUD KORGUS: LAIUS: SUGAWS:
SEADMETE INFORMATSIOON
1. SEADMETE TUUP % K.KINDEL D LIKUV D MUU
2. PAIGUTUSMIS X MOODUL D TSENTRAAL
3. SIGNAALLAMBID D TORU D HOOG D LED
4. KONTROLLITUD D PAIGALDAJA POOLT X TOOTJA POOLT

A Muudatus:

KAABLID

1. TOITEKAABLID %
2. VALJUVAD JOUKAABLID %
3. JUHTKAABLID D
TUNNUSSILT

1. TAHISTUS X
2. INSTRUM. NUMMERDUS D
MARKUSED UHEFAASILISTE TARBIJATE KOORMUS JAGADA

ULALT

ULALT

ULALT

STANDARD

INKREMENTAAL

(1 X [

]
]

ALT

ALT

ALT

MUU

MOODUL

]

D INSTRUM.
D INSTRUM.
D MUU

UHTLASELT KOLME FAASI VAHEL.

KAITSEKATTE EEMALDAMINE VOIMALIK AINULT TOORIISTAGA.

VALJUVAD KAABLID MARKEERIDA VASTAVALT GRUPI NR.

KESKUSESSE NAHA ETTE 20% VABA RUUMI VOIMALIKU PERSPEKTIVSE SEADMESTIKU TARVIS.

TOUP KORTERI KILBI KJK=1, KIK=2, KIK=7, KIK=8, KIK=9, KIK=11, KIK=12, KJK=13, KIK-14, KIK-15, KJK-16

B Muudatus
C Muudatus:
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Skeem Grupi nr, Tarbija nimetus kW Iv/In Kaabeldus
z ;
i 0s1
*/%Xm 1 |SISESTUS KILBIST PJK XPJ—HF 5G4
Cu/Cu
Liigpingepiirikud:  NPE—piirik: (KAITSE KILBIS 3X16A)
Up=230V U =255V
O U =280V In(8/20)=50kA
EXERE Up=15KV Timp=25kA LPP | LIGPINGEPIRIKUD 2—KLASS
S I = 11(8,/20)=30kA
R =N e limp=7kA
ENEENIE Tarss QF 1
=== 1 |ELPLIT B16 |XPJ—HF 5G2,5
QF?2 T RVK1
T s . _
8 21 2 |PISTIKUPESAD: KOOK B16 |XPJ—HF 3G2,5
T QF3 RVK2 P —
N‘?MBA 3 |PISTIKUPESA: WC, DUSS, KODK B16 |XPJ—HF 3G2,5
30mA(AC)
Tarse QF4 -
4 |PISTIKUPESA: KULMIK B16 |XPJ—HF 3G2,5
QFs -
- 5 |PISTIKUPESA: OHUPUHASTI B16 |XPJ—HF 3G2,5
T QF6 Tare. RVK3
125,168 6 TUBA 2 B16 |XPJ—HF 3G2,5
30mA(AC)
T QF7 Tar RVK4
L2, 16h 7 |ELEKTRIPERANDAKUTE (VANNITUBA) B16 |XPJ—HF 3G2,5
30mA(AC)
T QF8 Tare. RVK5 -
125,108 8 |VALGUSTUS: WC/DUSS, TUBA 2, 3, 4 B10 |XPJ—HF 3G1,5
30mA(AC)
Tars. QF9 Tare. RVKB
L2, 16h 9 TUBA 3 B16 |XPJ—HF 3G2,5
30mA(AC)
T QF10 Tare. RVK5
120108 10 |VALGUSTUS: KOOK B10 |XPJ—HF 3G1,5
s> 30mA(AC)
T QF11 T~ RVK6
125,168 11 TUBA 4 B16 |XPJ-HF 3G2,5
30mA(AC)
<| o &
51818
2l 2l 2 RESERVKOHT 20%
© © ©
o) o) 35
o) o) 35
S = =
. iy s ~ . i A Proj. Ahel . Kesk . T60 nr. Versioon:
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$ASIAKASKUVATALLENNUSTMPS 28.01.2019
ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON
1. NIMIPINGE /VOOL /SAGEDUS 3}230/400V 16 A 50 Hz
2. LUHISETALUWUS 6 KA
3. ARVUTATUD/\NSTALLEER\TUD VO\MSUS/COS(F) 12 kW 16 kW 097 Cos(f)
sl wlow 4. JUHTIMISPINGE D JAH X El PINGE v VoOoL A
% % % 5. JUHISTIKUTUUP ) L) ouwee O vzsn X Gzisaee
olole
EHITUSLIKUD ANDMED
1. KESKUSE TUUP D KAPP X KILP D KARP
2. PAIGALDUSMIS [ preae X3 spwistatun KAITSEASTE P30
3. KINNITUSVIIS [ poran XD sew
4. UKSE TOUP [ Lk X Ry
5. POHJA EHITUSVIIS ) awwo [ rutekios.
6. PINNAKATE X puser [ tutekinoeL
7. MOODUD KORGUS: LAUS: SUGAVUS:
SEADMETE INFORMATSIOON
1. SEADMETE TUUP X winoee L ok [ wwu
2. PAIGUTUSVIIS DX wooour [ TsenTRAAL
3. SIGNAALLAVBID [ 1oru [ hoos N
4. KONTROLLITUD [ ] pacADAJ POOLT X1 to010 PooLT
KAABLID
1. TOITEKAABLID D ULALT X ALT D
2. VALJUVAD JOUKAABLID X ULALT X ALT D INSTRUM.
3. JUHTKAABLID L ot (] wr (] insTRUM.
TUNNUSSILT
1. TAHISTUS X stanparp ) ww
2. INSTRUM. NUMMERDUS ] krementaal ) mooout ]
MARKUSED UHEFAASILISTE TARBIJATE KOORMUS JAGADA UHTLASELT KOLME FAASI VAHEL.
KAITSEKATTE EEMALDAMINE VOIMALIK AINULT TOORISTAGA.
VALJUVAD KAABLID MARKEERIDA VASTAVALT GRUPI NR.
EEE: KESKUSESSE NAHA ETTE 20% VABA RUUMI VOIMALIKU PERSPEKTIVSE SEADMESTIKU TARVIS.
512|2 TUUP KORTERI KILBI KJK—3, KJK-5
< =|o
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SASIAKASKUVATALLENNUSTMPS 28.07.2019
ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON
1. NIMIPINGE /VOOL /SAGEDUS 230/400V 16 A 50 H
2. LUMISETALUVUS 6 KA
3. ARVUTATUD /INSTALLEERITUD VOIMSUS /COS(F) 12 KW 16 kW 097 cos(f)
il ol 4. JUHTIMISPINGE L1 o X & PNGE VvV vooL A
:2 % % 5. JUHISTIKUTUUP L1 b LI uwee 00 vzsn X giaiseee
=] s
EHITUSLIKUD ANDMED
1. KESKUSE TOUP (1 «aee X e L1 kare
2. PAIGALDUSVIS (1 ppeane X3 sowstatu KAITSEASTE P30
3. KINNITUSVIIS D PORAND X SEIN
4. UKSE TUUP D LUKK X RIV
5. POHIA EHITUSVIS L] avo L rucecnoe.
6. PINNAKATE X pueer L ruiekmoel
7. MOODUD KORGUS: LAIUS: SUGAVUS:
SEADMETE INFORMATSIOON
1. SEADMETE TUOP XA wwmoe L ooy L ww
2. PAIGUTUSVIIS X MOOGDUL D TSENTRAAL
3. SIGNAALLAMBID L1 Toru [ owooe L] 1
4 KONTROLLITUD [ ] paicaLDAIA POOLT X Toorus pooLT
KAABLID
1. TOITEKAABLID L] o X T []
2. VALJUVAD JOUKAABLID X ot X ar [ instRum.
3. JUHTKAABLID L] owr L] wr [ instrum.
TUNNUSSILT
1. TAHISTUS DX sanpao L] o
2. INSTRUM. NUMMERDUS L] mwrewentas L] woobu L1 ww
MARKUSED UHEFAASILISTE TARBIJATE KOORMUS JAGADA UHTLASELT KOLME FAASI VAHEL.
KAITSEKATTE EEMALDAMINE VOIMALIK AINULT TOORIISTAGA.
VALJUVAD KAABLID MARKEERIDA VASTAVALT GRUPI NR.
N KESKUSESSE NAHA ETTE 20% VABA RUUMI VOIMALIKU PERSPEKTIVSE SEADMESTIKU TARVIS.
B TUUP_KORTERI KILBI KJK-6
<m0
Eesti Elektritoode Ettevote Electric QU | VARVA-JOESUU LINNAVALITSUS s e S S0 |
TEGEVUSLITSENS TELO02068  HITP://ELECTRIC.EE/ | KORTERMAJA Kont. Leht [Projed_osa Joorise . Stoodum: |11
EP PROJKTEERIMINE INFOGELECTRIC.EE | PARGI 10A, NARVA-JOESUU e 12
EP EKSPERTIIS| TEGEMINE  +372 52 198 97 | KILBI KJK—6 SKEEM RS woroos| BT |ET=7-08 | PP




Ml 127 131 14715 16l 171 18] 191 20 21 [ 22 23] 241 2571 26 1] 27 ] 28]
Skeem Grupi nr, Tarbija nimetus kW Iv/In Kaabeldus
z ;
i ost
%/qhw; 1 SISESTUS KILBIST PJK XPJ—HF 5G4
Cu/Cu
Liigpingepiirikud:  NPE—piirik: (KAITSE KILBIS 3X16A)
Un =230V Ug=255V
O U =280V In(8/20)=50kA
ElERE! Up=15KV limp=25kA LPP | LIGPINGEPIRIKUD 2—KLASS
i e 1n(8/20)=30kA
T2 limp=7kA
EREERIE! s, QF1
=== 1 EL.PLIT B16 |XPJ—HF 5G25
T QF2 T RVK1
s . _
%W&AQ 2 PISTIKUPESAD: KOOK B16 |XPJ—HF 3G2,5
¥ QF3 RVK?2 .
%ZMKSA 3 PISTIKUPESA: WC, DUSS, KOOK B16 |XPJ—HF 3G2,5
30mA(AC)
. QF4 o
4 PISTIKUPESA; KULMIK B16 |XPJ—HF 3G2,5
QF5
e 5 PISTIKUPESA: OHUPUHAST B16 |[XPJ—HF 3G25
T QF6 T RVK3
2x16h 6 TUBA 2 B16 |XPJ—HF 3G2,5
so2] 30mA(AC)
T QF7 T RVK4
L27716A 7 ELEKTRIPBRANDAKUTE (VANNITUBA) B16 |XPJ—HF 3G2,5
30mA(AC)
o QF8 T RVKS —
1275108 8 VALGUSTUS: WC/DUSS, TUBA 2, 3, 4 B10 |XPJ—HF 3G1,5
30mA(AC)
T QF9 o, RVKB
L272x16A 9 TUBA 3 B16 |XPJ—HF 3G2,5
30mA(AC)
o QF10 T RVKS
27 2x10A 10 VALGUSTUS: KOOK B10 |[XPJ—HF 3G1,5
[/
sl 30mA(AC)
T QF11 T RVKE
L275x16A 11 TUBA 4 B16 |XPJ—HF 3G2,5
30mA(AC)
<| o] &
[} 1] n
2 2 2 RESERVKOHT 20%
© © e}
35 o) )
35 o) jn)
S| = =
. y s as ~ . " A Proj. Ahela nr. Keskuse nr. T nr. Versioon:
Eesti Elektritodde Ettevote Electric OU %E%QMJ%ASUU HINNAVALITSUS KNS KJK=6 1719 |0l
TEGEVUSLITSENS TELO02068  HTTP://ELECTRIC.EE/ . Kont, Leht [ Proiekii osadlJoorise . Staodium: [/
EP PROJKTEERIMINE INFOGLLECTRIC.EE | PARGI T0A, NARVA—JOESUU e
EP EKSPERTISI TEGEMINE ~ +372 52 198 97 | Kilbi KJK—1 skeem NG woooe| £ |ET=7-07 | PP




| Jrknr | Nimetus, tiiiip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas | Unik | Hulk | Mérkus
KESKUSED
[ 1. | NORKVOOLUJAOTLA 19" 600X400MM - 16U, PINDPAIGALDUS, P44 | kpl | 1 |
ANDMESIDE SUSTEEM
2. TELEKOMMUNIKATSIOONI PISTIKUPESA, 1-NE, SUVISPAIGALDUS, IP20 tk Valib tellija
3. TELEKOMMUNIKATSIOONI PISTIKUPESA, 2-NE, PINDPAIGALDUS, 1P44 tk -t
4, M-BUS KESKSEADE (KUNI 60 SLEIVI), PINDPAIGALDUS, IP44 tk -
5. AUTONOOMNE OPTILINE SUITSUANDUR (9V PATAREI TOITEL), ” e
PINDPAIGALDUS, IP20
6. OPTILINE SUITSUANDUR 12V, PINDPAIGALDUS, IP44 konventsionaalne, ” 5 e
EX
7. VALISSIREEN tk 2 -
8. VALVESIGNALISATSIOONI KOODISISESTUSSORMESTIK LCD tk 2 -flen
9. INFRAPUNA LIIKUMISANDUR, IP44, 12x12m, 90 GRAD tk 2 -efan
10. VALVESIGNALISATSIOONI KESKSEADE tk 1 -
KAABLID JA JUHTMED
11. SIGNALISATSIOONIKAABEL, KLMA-LSZH 2X0.8+0.8 m Arvestab tellija
12. ARVUTIKAABEL U/UTP 4X2X0,5 CAT.6, LSZH m
KAABLITEED
13. KAABLIKAITSEKORI D=16, 450N m Arvestab tellija
14, KAABLIKAITSEKORI D=20, 450N m -t
Markused:
1. Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab to6votja
Tahis Hulk Muudatus Teostas Kuupdev
Tellija Obijekt
Kvaliteedikontroll ] Pargi 10a, Narva-Joesuu
Igor Kngs AS Eviko,
Projektijuht esindaja Eriosa
Kersti Kase Nérkvooluelektripaigaldis E
Kontrollis Projekteerija Joonis . .
Eesti ettevite Spetsifikatsioon
Koost bl
o Electric 0U
lgor Knos Fi;? -Ngl;ifn?coggll Joonise nr Staadium | Muutus | Leht/Lehti
Kirjut 6.08.2019 Sioméie Talli
e Olsméc lee 141, Talinn 11.7.19.EN.sp PP 1/1




a
U

[

1.K. NORKVOOLUPAIGALDISE PLAAN
PLAAN 1:50
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TUBA 5-2
| El 30 ELI 30
TINGMARGID @ o . . ; Tty
N5y | NWUAOTLA (19" IT-KAPP 600X400MM, PINDPAIGALDUS) [/ VALISSIREEN .
- [#£]53 VALVESIGNALISATSIOONI KOODISISESTUSSORMESTIK @
[T TELEKOMMUNIKATSIOONI PISTIKUPESA, 2—NE, PINDPAIGALDUS [IR) 62 INFRAPUNA LIKUMISANDUR
33 .
B TELEKOMMUNIKATSIOON! PISTIKUPESA, 1-NE, SUVISPAIGALDUS VALESIGHALATHIOONT KES AU
B >§ﬁjp OPTILINE SUITSUANDUR
)| M-BUS KESKSEADE, PINDPAIGALDUS (Kv-0SA TOOVOTT) o
i"i VEEARVESTI M—BUS MOODULIGA (KV—0SA TOOVOTT) %‘?UBA 4-1 .é
>§< AUTONOOMNE OPTILINE SUITSUANDUR (9V PATAREI TOITEL), Za
PINDPAIGALDUS @ 7777777 " T - @
S/ L “MS
mm S
€y 2 3 . '
[IRHee
o Jo- 1o o Kop [#ee
| N N | ['@
o o o .
m m L \ VT. POTENSIAALIUHTLUSTUS S%CE
B - ; : - ; ! - - - ‘\\ ~ MAANDUSSEADE MAX 10 Om .
ii u <>i illi q n @
ii illi . : '
w | R S I L (MErE
WC/DUS =
) N -
< | @i | DUSS KOOK 3-1
I l [
| | TUBA 3-4
O
. I %g %& TUBA 344
TUBA 1-1 ! TUBA 2-1 - TUBA 3-2 '~ TUBA3-3
gl ! lg ' m@ QI lg :ﬂm
- - L = = "
|
@ 2 3 4 6
Tellija Too

MARKUSED

O U NS =

KUl PLAANIL POLE TEISITI NAIDATUD, ON LINIDE KAABLI MARK JA SOONTE HULK NING RISTLOIGE VASTAV SKEEMIDES TOODULE.
LABIMINEKUKOHTADES TULETOKKESEKTSIOONIDE VAHELISTEST TARINDITEST TAITA LIINIDE AVAD TULEKINDLA SEGUGA.
JUHTMESTIK TEOSTADA SUVISTATULT PORANDADES, RIPPLAGEDE PEAL NING SEINTESSE PVC—TORUDES.
PISTIKUPESADE JA SEADMETE TUUBID, ASUKOHAD, KOGUS JA PAIGALDUSKORGUSED TOOPROJEKTI STAADIUMIS.
PISTIKUPESADE PAIGALDUSKORGUS H=0.2M, KUl EI OLE MARATUD TEISITI.

PESADE PAIGALDAMISEL PEAB JALGIMA, ET NEED EI SATU KOHAKUTI. HORISONTAALNE VAHEKAUGUS PEAB OLEMA MIN. 250MM.

Narva-Joesuu linnavalitsus

Korterelamu elektripaigaldis

Objekt Pargi 10a, Narva-Joesuu Joonise nr
Joonis 1. k. norkvoolupaigaldise plaan EN-5-01
Eesti elektritodde ettevote Electric QU | Fraekteers ! KNOS

Tegevuslitsens TEL002068 http://electric.ee/ [ KONtrolis I KNOS Len/lenti  1/1
EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupaev ~ 28.07.2019 Staadium PP
EP ekspertiisi tegemine +372 52198 97 | Fail 1.k.nvp.dwg Modtkava  1:50
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TINGMARGID

NV—JAOTLA (19" IT-KAPP 600X400MM, PINDPAIGALDUS)

TELEKOMMUNIKATSIOONI PISTIKUPESA, 2—NE, PINDPAIGALDUS

TELEKOMMUNIKATSIOONI PISTIKUPESA, 1-NE, SUVISPAIGALDUS

M—BUS KESKSEADE, PINDPAIGALDUS (KV—0SA TOOVOTT)

VEEARVESTI M—BUS MOODULIGA (KV—0SA TOOVOTT)

AUTONOOMNE OPTILINE SUITSUANDUR (9V PATAREI TOITEL),

PINDPAIGALDUS

[ =7 VALISSIREEN

[+£]53 VALVESIGNALISATSIOONI KOODISISESTUSSORMESTIK
[IR)J62 INFRAPUNA LIKUMISANDUR

VALVESIGNALISATSIOON] KESKSEADE

e OPTILINE SUITSUANDUR
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2.K. NORKVOOLUPAIGALDISE PLAAN

PLAAN 1:50
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TUBA 9-1

MARKUSED

O U NS =

KUl PLAANIL POLE TEISITI NAIDATUD, ON LINIDE KAABLI MARK JA SOONTE HULK NING RISTLOIGE VASTAV SKEEMIDES TOODULE.
LABIMINEKUKOHTADES TULETOKKESEKTSIOONIDE VAHELISTEST TARINDITEST TAITA LIINIDE AVAD TULEKINDLA SEGUGA.

JUHTMESTIK TEOSTADA SUVISTATULT PORANDADES, RIPPLAGEDE PEAL NING SEINTESSE PVC—TORUDES.
PISTIKUPESADE JA SEADMETE TUUBID, ASUKOHAD, KOGUS JA PAIGALDUSKORGUSED TOOPROJEKTI STAADIUMIS.
PISTIKUPESADE PAIGALDUSKORGUS H=0.2M, KUl EI OLE MARATUD TEISITI.

PESADE PAIGALDAMISEL PEAB JALGIMA, ET NEED EI SATU KOHAKUTI. HORISONTAALNE VAHEKAUGUS PEAB OLEMA MIN. 250MM.
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Tellija T56
Narva-Joesuu linnavalitsus Korterelamu elektripaigaldis
Objekt Pargi 10a, Narva-Joesuu Joonise nr
Joonis 2. K. ndrkvoolupaigaldise plaan EN-5-02
Eesti elektritoode ettevote Electric Q[ | Proiekieers 1 KNOS
Tegevuslitsens TELO02068 http://electric.ee/ [ KONtrolis I KNOS Lent/lenti  1/1
EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupaev ~ 28.07.2019 Staadium PP
EP ekspertiisi tegemine +372 52198 97 | Fail 2.k.nvp.dwg Modtkava  1:50




2—KORRUS ANDMESIDESUSTEEMI STRUKTUURSKEEM

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
~ oo > = - o ae = 0 ©
g Q g Q g Q § Q § Q g Q § 0 % Q g Q % Q 100
\
1-KORRUS
33 33 33 33 33 33
A [@N] N~ <t (i@] [{e)
= = = = = =
N Q ~ Q ~ Q ~ Q ~ Q ~ Q
6a
J
MARKUSED SIDEVALISUHENDUS VASTAVALT SIDEPAKKUJA TEENUSELE 16a )
MARRUSEY p
1. KORTERITE ANDMESIDE SUSTEEMI JUHTMESTIK TEOSTADA KAABLIGA U/UTP 4X2X0.5 CAT.6, LSZH.
2. KAPIDE VAHELINE JUHTMESTIK TEOSTADA KAABLIGA U/UTP 4X2X0.5 CAT.6, LSZH. TEHN.RUUM
3. SEADMEKAPPIDE EL.TOIDE JA MAANDUS LAHENDATAKSE TUGEWOOLUPROJEKTI MAHUS. DATAKAPP BD
4, KOIK SIDEVORGU AKTIVSEADMED KUULUVAD TELLIJA ERIHANKESSE 4% %%
TINGMARGID UPS 33
33 Qﬁﬁ
B TELEKOMMUNIKATSIOONI PISTIKUPESA, 1-NE, U/RJ45, CAT.6, SUVISPAIGALDUS TODE PUK
33
(5 TELEKOMMUNIKATSIOONI PISTIKUPESA, 2-NE, U/RJ45, CAT.6, PINDPAIGALDUS
>§< AUTONOOMNE OPTILINE SUITSUANDUR (9V PATAREI TOITEL), PINDPAIGALDUS | PK=HF6 KORO
TELEKOMMUNIKATSIOONI KESKSEADE (19" IT—KAPP) —

g5 U

—L MAANDUS
KAABLITE_TAHISTUSED

Tellija ) . '
Narva-Joesuu linnavalitsus

Korterelamu elektripaigaldis

Objekt Pargi 10a, Narva-Joesuu

Joonise nr
a — KAABEL U/UTP 4X2X0.5 CAT.6, LSZH Joonis Korterelamu andmeside struktuurskeem EN 7-01
Eesti elektritoode ettevote Electric QU | -roeeens 1 KNOS .
Tegevuslitsens TELO02068  http://electric.ee/ | KONUolis 1 KNOS Leht/lenti /1
EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupdev  28.07.2019 Staadium PP
EP ekspertiisi tegemine +372 52 198 97 | Fail andmeside skeem.dwg Modtkava




IT-JAOTLA BD
19”7 600x400mm - 16U

Hg} TG FIBER 6x2 SW (10/125 Jim)
AKTINSEADMED
3 DI®)
AKTINSEADMED

N

Nl
25U /RIS Cat.6 | |lomas s s o s ey ]—EQSE%% KZSEIER;DC—W =

FO 12xLC MM duplex

o0

6x250VAC

dz

HORISONTAALVORK SISESTUS

o RESERV

ex230vaC | |El © 560
UPS 500VA, 15min. TODE PK

Maanduslatt ®

1. KOIK SIDEVORGU AKTIVSEADMED KUULUVAD TELLIJA ERIHANKESSE.
2. SEADMEKAPPI TOITE JA MAANDUS LAHENDATAKSE TUGEVVOOLUPROJEKTI MAHUS.
5. SEADMEKAPPI TOIDE TAGATAKSE UPS VORGUST.

Tellija To0

Narva-Joesuu linnavalitsus Korterelamu elektripaigaldis
Objekt Pargi 10a, Narva-Joesuu Joonise nr
Joonis Andmeside kapip bd skeem EN 7-02

Eesti elektritoode ettevote Electric Q) | Proiekteers 1 KNOS

Tegevuslitsens TEL002068 http://electric.ee/ Kontrollis I KNOS Lent/lenti  1/1

EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupdev  28.07.2019 Staadium PP

EP ekspertiisi tegemine +372 52198 97 | Fail bd.dwg Mootkava 1:50




SIDEUHENDUS KORTERIS

~230VAC KORTERIKILBIST

ARVUTIKAABEL U/UTP 4X2X0.5 CAT.6 LSZH
(IT—KAPIST BD)

ARVUTIKAABEL

U/UTP 4X2X0.5 CAT.6 LSZH

@@@@@@@ﬁ ele)

WI=FI ROUTER 10,/100/1000 MBIT

MARKUSED

1. ANTUD SKEEM ON KORTERITE POHIMOTELINE SKEEM.

ANDMESIDE PISTIKUPESADE ARV KORTERITES ON VASTAVALT PLAANILE.
2. SEADMETE EL.TOIDE JA MAANDUS LAHENDATAKSE TUGEWOOLUPROJEKTI MAHUS.
3. KOIK SIDEVORGU AKTIVSEADMED — KORTERITE TELLIJA TARNE

Tellija

Narva-Jdesuu linnavalitsus

To0
Korterelamu elektripaigaldis

Objekt Pargi 10a, Narva-Joesuu Joonise nr
Joonis Korterite andmesidetihenduse EN 7-04
Eesti elektritoade ettevote Electric QU [-roeKieerts 1 KNOS

Tegevuslitsens TEL002068 http://electric.ee/ Kontrollis l. KNOS Lent/lenti  1/1
EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupdev  28.07.2019 Staadium PP
EP ekspertiisi tegemine +372 52198 97 | Fail kd.dwg Modtkava




2—-KORRUS NAITUDE KAUGLUGEMISE  STRUKTUURSKEEM

PEAKILP PJK

1=KORRUS

MARKUSED

1. M=BUS SUSTEEMI JUHISTIK TEOSTADA KAABLIGA KLMA—LSZH 2X0.8+0.8

2. M=BUS SUSTEEMI SEADMETE EL.TOIDE JA MAANDUS LAHENDATAKSE TUGEWOOLUPROJEKTI MAHUS.

3. M=BUS SUSTEEMI SEADMETE EL.TOIDE JA MAANDUS LAHENDATAKSE TUGEWOOLUPROJEKTI MAHUS. BD-KILPI
3. IMPULSSVALJUNDIGA VARUSTATUD VEEARVESTID (32TK.) JA SOOJUSMOOTJA (1TK.) + M—BUS—GA ELEKTRIARVESTID (16TK.) = 50 SLEMVI

TEHN.RUUM

TINGMARGID
IMPULSS/M~BUS MUUNDUR
2 IMPULSSVALJUNDIGA VARUSTATUD VEEARVESTI / SOOJUSMOOTJA
=) | M-BUS MASTER (KUNI 60 SLEIVI)
—
M—BUS MOODULIGA VARUSTATUD KAHETARIFNE AKTIVENERGIAARVEST)

=
w
=
&

KAABLITE TAHISTUSED

a — KAABEL KLMA—=LSZH 2X0.8+0.8
b — KAABEL U/UTP 4X2X0.5 CAT.6 LSZH

Tellija To0

Narva-Joesuu linnavalitsus Korterelamu elektripaigaldis
Objekt Pargi 10a, Narva-Joesuu Joonise nr
Joonis Korterelamu kauglugemine struktuurskeem EN-7-04

. . . A1 | Projekteeris 1. KNOS
Eesti elektritoode ettevote Electric QU [ Froiekeens 1| KNOS .
Tegevuslitsens TELO02068  http://electric.ee/ | KOMrOlis 1. KNOS Lehtlenti  1/1
EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupdev  28.07.2019 Staadium PP
EP ekspertiisi tegemine +372 52198 97 | Fail nv skeem.dwg Mdotkava




Urk nr | Nimetus, tiliip, mark ja tehniline iseloomustus, valmistaja tehas \Unik | Hulk | Mérkus
Installatsioonimaterijalid
1. | INVERTER 17KW, SEINALE, IP 65 ((KOSTAL SOLAR ELECTRIC GmbH))
INPUT: 10000W, 1000V, 12,5A
OUTPUT:10000VA, 3X400V, 3L/N/PE, 50HZ, 14,5A tk 1 Valib tellija
2. | PAIKESEPANEELID, 285W (BISOL BMO-285), KATUSEL ik 61 valib tellija
3. | PAIKESEPANEELI KINNITUSED kpl. 1 valib tellija
4. | DC PORT 2XH1Z2Z2-K SOLAR 1,5KV 4MM2 m 100 | tapsustab toovotja
5. | AC PORT XPJ-HF 5G6 m 10 tdpsustab toovotja
1. Muud vajalikud seadmed ja materjalid arvestab t66votja
Téhis | Hulk Muudatus Teostas Kuupéev
TELLIJA OBJEKT
AS Eviko, Pargi 10a, Narva-Jéesuu
Kvaliteedikontroll 1.Knos . .
esindaja
PROJEKTIJUHT Kersti Kase ERIOSA .
Piikeseelektrijaam EP
Kontrollis Projekteerija Joonis
Eesti ettevote _ o
. Péikesepaneelide materjalide loetelu
Koostas Electric OU
Tel: +372 52198 97
Igor Knos Joonise nr Staadium Muutus | Leht/lehti
KIRJUTAS 6.08.2019 11.7.19 EP.sp PP 1/1
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Tellija Too6
Narva-Joesuu linnavalitsus Korterelamu elektripaigaldis
KAABELDUSE LABIVIIK KATUSEST

Objekt Pargi 10a, Narva-Joesuu Joonise nr
RSD KAABELDUSE LABIVIIK KATUSEST Joonis Pékeseelektrijaama katuse plaan EP 5-01
] PAIKESE PANEEL Projekteeris I KNOS

[ .
L Eesti elektritddde ettevote Electric OU

Tegevuslitsens TELO02068 http://electric.ee/ | Kontrollis 1. KNOS Lent/lenti  1/1

EP projkteerimine info@electric.ee | Kuupaev ~ 28.07.2019 Staadium PP

EP ekspertiisi tegemine +372 52198 97 | Fail pdikesekatus.dwg Maodtkava 1:50




ELEKTRIPAIGALDIS KATUSEL

PAIKESEPANEELID BISOL BMO-285
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Narva-Joesuu linnavalitsus Korterelamu elektripaigaldis

Objekt Pargi 10a, Narva-Joesuu Joonise nr
Joonis Pakeseelektrijaama pohimotteline skeem EP 5-02
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